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SUELO ADECUADO
EXPLANADA RASANTEADA Y
COMPACTADA
TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO
CBR>20
TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO
BAJO ACERAS 10<CBR<20
FIRME CALZADA TIPO3
FIRME CALZADA TIPO2
PAVIMENTO DE ACERAS
PAVIMENTO DE MEDIANAS E ISLETAS
BORDILLO NO MONTABLE
BORDILLO MONTABLE
BORDILLO DE JARDIN

0 ALBERO EN VIA PECUARIA



SUB-BASE

BASE

SECCION CALZADA TIPO 1

SECCION CALZADA TIPO 2
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DETALLE ENCUENTRO CALZADA TIPO 1 CON MEDIANA 

BORDILLO RECTO
UNE-127025

PARA DELIMITACION DE ACERAS
CON ALCORQUES O ZONAS VERDES

R6

L=0.40

MC.A2.20X10

BR.4

PARA DELIMITACION DE ISLETAS

BR.2

L=0.50m
UNE-127025

DC.C7.22x12

CON CALZADAS

BORDILLO RECTO

R6

PARA DELIMITACION DE ACERAS

BORDILLO RECTO

CON CALZADAS

R6
DC.C3.28X17

UNE-127025
L=0.50m

BR.1

BORDILLOS: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PAVIMENTO DE ROTONDA

PAVIMENTO DE ARENA TIPO ALBERO

PAVIMENTO DE ACERAS

JUNTAS DE DILATACION CADA 5 M
TERMINACION SUPERFICIAL RAYADA

COBERTURA DE GRAVILLA
CON GEOTEXTIL

8 2%

2%

PAVIMENTO DE MEDIANA

ARIDO DE TRITURACION
(40 mm)
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BORDILLO BR.1

 CAPA DE BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

 CAPA DE RODADURA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

  BORDILLO BR.2

 BORDILLO BR.4

    JUNTAS DE RETRACCION CADA 5m.  

    SUB-BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA(25)
    DOTADA DE UN GRADO DE COMPACTACION MAYOR O IGUAL 

    BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA(25) DOTADA
    DE UN GRADO DE COMPACTACION MAYOR O IGUAL A 100% P.M.

    DOTADA DE UN GRADO DE COMPACTACION MAYOR O IGUAL

    A 98% P.M. (CALZADA)/95% P.M.(ACERA)

    AL 95%

JUNTAS DE DILATACION CADA 5M. TRATAMIENTO SUPERFICIAL RAYADO

 PAVIMENTO

 TIERRA VEGETAL

CAPA DE ASIENTO
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P.K.= 0+000

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+020

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+040

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+060

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+080

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+100

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+120

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+140

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+160

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+180

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+200

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+220

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+225

COTA RASANTE=201.00

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  95.23

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  52.59

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  99.23

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  99.70

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  62.24

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  116.88

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  101.12

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  87.54

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  88.89

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  100.20

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  54.07

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  103.48

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  49.23

 0+000

 COTA RASANTE=201 

 0+020

 COTA RASANTE=204.74 

 0+040

 COTA RASANTE=201

 0+060

 COTA RASANTE=201 

 0+080

 COTA RASANTE=201 

 0+100

COTA RASANTE=201 

 0+120

COTA RASANTE=201 

 0+140

COTA RASANTE=201 

 0+148

 COTA RASANTE=201 

     Area terraplén:   0
Area desmonte:   99.11

    Area terraplén:   0
Area desmonte:   67.81

    Area terraplén:   0
Area desmonte:   69.04

    Area terraplén:   0
Area desmonte:   72.34

     Area terraplén:   0
Area desmonte:   114.62

     Area terraplén:   0
Area desmonte:   109.12

     Area terraplén:   0
Area desmonte:   100.06

     Area terraplén:   0
Area desmonte:   82.65

    Area terraplén:   0
Area desmonte:   72.34

P.K.= 0+000

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+020

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+040

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+060

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+080

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+100

COTA RASANTE=201.00

P.K.= 0+120

COTA RASANTE=201.04

P.K.= 0+140

COTA RASANTE=201.55

P.K.= 0+160

COTA RASANTE=202.56

P.K.= 0+180

COTA RASANTE=203.63

P.K.= 0+200

COTA RASANTE=204.70

P.K.= 0+220

COTA RASANTE=205.77

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  91.73

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  88.09

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  82.46

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  94.43

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  107.79

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  132.42

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  142.48

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  188.66

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  200.00

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  114.98

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  117.80

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  149.88

EMBALSE

EMBALSE

EMBALSE

EMBALSE

P.K.= 0+220

P.K.= 0+240

COTA RASANTE=206.84

P.K.= 0+260

COTA RASANTE=207.91

P.K.= 0+280

COTA RASANTE=208.98

P.K.= 0+300

COTA RASANTE=210.04

P.K.= 0+320

COTA RASANTE=211.11

P.K.= 0+340

COTA RASANTE=212.18

P.K.= 0+360

COTA RASANTE=213.25

P.K.= 0+380

COTA RASANTE=214.32

P.K.= 0+400

COTA RASANTE=215.39

P.K.= 0+420

COTA RASANTE=216.46

P.K.= 0+440

COTA RASANTE=217.25

P.K.= 0+460

COTA RASANTE=217.47

P.K.= 0+480

COTA RASANTE=217.12

P.K.= 0+500

COTA RASANTE=216.20

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  27.37

 Area terraplén:  2.67
Area desmonte:  14.07

 Area terraplén:  2.85
Area desmonte:  6.39

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  65.31

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  54.05

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  84.73

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  36.45

 Area terraplén:  0.15
Area desmonte:  18.68

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  94.42

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  20.76

 Area terraplén:  2.37
Area desmonte:  24.58

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  20.75

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  11.72

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  88.24

P.K.= 0+520

COTA RASANTE=215.00

P.K.= 0+540

COTA RASANTE=213.80

P.K.= 0+560

COTA RASANTE=212.60

P.K.= 0+580

COTA RASANTE=211.40

P.K.= 0+600

COTA RASANTE=210.20

P.K.= 0+620

COTA RASANTE=209.01

P.K.= 0+640

COTA RASANTE=207.81

P.K.= 0+660

COTA RASANTE=206.61

P.K.= 0+680

COTA RASANTE=205.41

P.K.= 0+700

COTA RASANTE=204.21

P.K.= 0+720

COTA RASANTE=203.01

P.K.= 0+740

COTA RASANTE=201.84

P.K.= 0+760

 COTA RASANTE=200.67

 Area terraplén:  81.40
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  94.83
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  9.90
Area desmonte:  6.79

 Area terraplén:  35.30
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  25.48

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  17.90

 Area terraplén:  45.82
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  84.78
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  29.53

 Area terraplén:  64.87
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  62.36
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  82.85
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  41.32

P.K.= 0+760

P.K.= 0+780

COTA RASANTE=199.51

P.K.= 0+800

COTA RASANTE=198.34

P.K.= 0+820

COTA RASANTE=197.17

P.K.= 0+840

COTA RASANTE=196.97

P.K.= 0+841

COTA RASANTE=197.00

 Area terraplén:  12.44
Area desmonte:  14.39

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  128.91

 Area terraplén:  1.24
Area desmonte:  195.54

 Area terraplén:  1.80
Area desmonte:  200.32

 Area terraplén:  37.20
Area desmonte:  0

EJE 01 EJE 02 EJE 03
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 0+000

COTA RASANTE=190.54

 0+020

COTA RASANTE=191.67

 0+040

COTA RASANTE=192.85

 0+060

COTA RASANTE=194.03

 0+080

COTA RASANTE=195.22

 0+100

COTA RASANTE=196.41

 0+120

COTA RASANTE=197.60

COTA RASANTE=198.79

 0+160

COTA RASANTE=199.98

 0+180

COTA RASANTE=201.17

 0+200

COTA RASANTE=202.32

 0+220

COTA RASANTE=203.18

 0+240

COTA RASANTE=203.71

 0+260

COTA RASANTE=204.10

 0+280

COTA RASANTE=204.49

 0+140

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  72.58

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  49.25

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  12.98

  Area terraplén:  16.73
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  34.70
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  64.35

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  73.20

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  70.63

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  80.67

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  92.19

Area terraplén:  0
Area desmonte:  17.04

Area terraplén:  0
Area desmonte:  17.75

Area terraplén:  0
Area desmonte:  20.60

Area terraplén:  0
Area desmonte:34.57

Area terraplén:  0
Area desmonte:  32.23

 0+300

COTA RASANTE=204.89

 0+320

COTA RASANTE=205.28

 0+340

COTA RASANTE=205.79

 0+360

COTA RASANTE=206.51

 0+380

COTA RASANTE=207.42

 0+400

COTA RASANTE=208.53

 0+420

COTA RASANTE=209.70

 0+440

COTA RASANTE=210.87

 0+460

COTA RASANTE=212.03

 0+480

COTA RASANTE=212.95

 0+481.44

COTA RASANTE=213 

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  19.71

  Area terraplén:  25.51
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  24.01
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  6.22
Area desmonte:  11.52

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  26.78

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  19.93

  Area terraplén:  48.97
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  28.32
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  11.41
Area desmonte:  7.39

  Area terraplén:  21.19
Area desmonte:  0.57

  Area terraplén:  33.71
Area desmonte:  0

 0+000

COTA RASANTE=197

 0+020

COTA RASANTE=197

 0+040

COTA RASANTE=197

 0+060

COTA RASANTE=197

 0+080

COTA RASANTE=197

 Area terraplén:  2.30
Area desmonte:  0.41

 Area terraplén:  1.39
Area desmonte:  0.13

 Area terraplén:  18.05
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  19.31
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  4.84
Area desmonte:  0.61

 0+000

COTA RASANTE=202.96

 0+020

COTA RASANTE=202.23

 0+040

COTA RASANTE=201.16

 0+060

COTA RASANTE=200.09

 0+080

COTA RASANTE=199.01

 0+100

COTA RASANTE=197.94

 0+120

COTA RASANTE=196.87

 0+138

COTA RASANTE=197

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  203.97

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  249.02

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  241.13

  Area terraplén:  0.06
Area desmonte:  175.88

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  136.08

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  94.18

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  59.37

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  24.77

 0+100

COTA RASANTE=197

 0+120

COTA RASANTE=197

 0+140

COTA RASANTE=197

 0+160

COTA RASANTE=197

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  59.96

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  160.02

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  155.48

Area terraplén:  0.81
Area desmonte:  3.72

 0+163

COTA RASANTE=197

 Area terraplén:  2.10
Area desmonte:  0.41

 0+000

COTA RASANTE=196.09

 0+020

COTA RASANTE=195.55

 0+040

COTA RASANTE=195.09

 0+060

COTA RASANTE=194.63

 0+080

COTA RASANTE=194.17

 0+100

COTA RASANTE=193.71

 0+120

COTA RASANTE=193.26

 0+140

COTA RASANTE=192.80

 0+160

COTA RASANTE=192.86

 0+165

COTA RASANTE=193

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  88.00

Area terraplén:  0
Area desmonte:  74.19

Area terraplén:  0
Area desmonte:  95.65

Area terraplén:  0
Area desmonte:  134.88

Area terraplén:  0
Area desmonte:  148.25

 Area terraplén:  63.98
Area desmonte:  0

Area terraplén:    51.28
Area desmonte:  0

Area terraplén:    6.17
Area desmonte:  9.51

Area terraplén:    0
Area desmonte:  46.10

Area terraplén:    0
Area desmonte:  70.02

 0+000

COTA RASANTE=190.50

 0+020

COTA RASANTE=190.24

 0+040

COTA RASANTE=191.14

 0+060

COTA RASANTE=192.08

 0+080

COTA RASANTE=193.02

 Area terraplén:  13.34
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  4.70

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  3.14

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  7.65

 Area terraplén:  0
Area desmonte:  8.89

 0+100

COTA RASANTE=193.96

 0+120

COTA RASANTE=194.89

 0+140

COTA RASANTE=195.83

 0+160

COTA RASANTE=196.70

 0+170

COTA RASANTE=197

 Area terraplén:  4.91
Area desmonte:  0

 Area terraplén:  12.28
Area desmonte:  1.80

 Area terraplén:  8.78
Area desmonte:  6.19

 Area terraplén:  10.60
Area desmonte:  5.02

 Area terraplén:  9.18
Area desmonte:  4.30

 0+000

COTA RASANTE=202.93

 0+020

COTA RASANTE=202.96

 0+040

COTA RASANTE=203.12

 0+060

COTA RASANTE=203.27

 0+080

COTA RASANTE=203.43

 0+100

COTA RASANTE=203.58

 0+120

 COTA RASANTE=203.73

 0+140

COTA RASANTE=203.89

 0+160

COTA RASANTE=204.04

  Area terraplén:  7.41
Area desmonte:  1.09

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  9.66

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  32.06

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  33.28

  Area terraplén:  84.04
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  69.08
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  54.35
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  40.55
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  23.14
Area desmonte:  0

 0+180

COTA RASANTE=204.20

 0+200

COTA RASANTE=204.35

 0+220

COTA RASANTE=204.50

 0+240

COTA RASANTE=204.66

 0+260

COTA RASANTE=204.81

 0+280

COTA RASANTE=204.97

  Area terraplén:  1.59
Area desmonte:  52.20

  Area terraplén:  2.71
Area desmonte:  43.19

  Area terraplén:  3.28
Area desmonte:  35.24

  Area terraplén:  2.75
Area desmonte:  31.14

  Area terraplén:  3.38
Area desmonte:  26.25

  Area terraplén:  0.94
Area desmonte:  52.96

 0+290

COTA RASANTE=204.35

  Area terraplén:  3.14
Area desmonte:  24.01

 0+000

COTA RASANTE=204

 0+020

COTA RASANTE=203.86

 0+040

COTA RASANTE=203.97

 0+060

COTA RASANTE=204.08

 0+080

COTA RASANTE=204.19

 0+100

COTA RASANTE=204.30

 0+120

COTA RASANTE=204.41

 0+140

COTA RASANTE=204.52

 0+160

COTA RASANTE=204.63

 0+180

COTA RASANTE=204.76

 0+189

COTA RASANTE=205

  Area terraplén:  4.39
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  0.91
Area desmonte:  2.39

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  62.46

  Area terraplén:  1.25
Area desmonte:  1.49

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  17.20

  Area terraplén:  1.85
Area desmonte:  0.61

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  6.76

  Area terraplén:  2.59
Area desmonte:  0.19

  Area terraplén:  0.23
Area desmonte:  5.25

  Area terraplén:  3.25
Area desmonte:  0

  Area terraplén:  0.48
Area desmonte:  4.05

EJE 04

EJE 05

EJE 06

EJE 07

EJE 08

EJE 09

EJE 10

07.2
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07.2. PERFILES TRANSVERSALES (EJE 4 A 10).

PERFILES TRANSVERSALES07
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CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

PERFILES TRANSVERSALES.
EJES 4 A 10.



 0+000

COTA RASANTE=205

  Area terraplén:  0
Area desmonte:  28.66

 0+100

COTA RASANTE=205.39

Area terraplén:  0.61
Area desmonte:  1.07

 0+200

COTA RASANTE=204.57

Area terraplén:  0
Area desmonte:  27.46

 0+220

COTA RASANTE=204.31

Area terraplén:  0
Area desmonte:  35.38

 0+240

COTA RASANTE=204.06

Area terraplén:  0
Area desmonte:  31.96

 0+252

COTA RASANTE=204

Area terraplén:  3.14
Area desmonte:  24.01

 0+180

COTA RASANTE=204.82

Area terraplén:  0
Area desmonte:  21.16

 0+080

COTA RASANTE=205.31

Area terraplén:  3.01
Area desmonte:  0

 0+160

COTA RASANTE=205.07

Area terraplén:  0
Area desmonte:  42.22

 0+060

COTA RASANTE=205.22

Area terraplén:  2.38
Area desmonte:  0.43

 0+040

COTA RASANTE=205.14

Area terraplén:  2.50
Area desmonte:  6.20

 0+140

COTA RASANTE=205.32

Area terraplén:  0
Area desmonte:  38.16

 0+120

COTA RASANTE=205.45

Area terraplén:  0
Area desmonte:  18.77

 0+020

COTA RASANTE=205.05

Area terraplén:  0
Area desmonte:  30.28

 0+260

COTA RASANTE=201.43

Area terraplén:  36.38
Area desmonte:  0

 0+240

COTA RASANTE=201.05

Area terraplén:  31.76
Area desmonte:  0

 0+220

COTA RASANTE=200.67

Area terraplén:  26.96
Area desmonte:  0

 0+200

COTA RASANTE=200.29

Area terraplén:  21.68
Area desmonte:  0

 0+100

COTA RASANTE=198.40

Area terraplén:  36.93
Area desmonte:  0

 0+120

COTA RASANTE=198.78

Area terraplén:  35.61
Area desmonte:  0

 0+140

COTA RASANTE=199.16

Area terraplén:  32.41
Area desmonte:  0

 0+160

COTA RASANTE=199.54

Area terraplén:  11.18
Area desmonte:  0

 0+180

COTA RASANTE=199.92

Area terraplén:  15.15
Area desmonte:  0

 0+080

COTA RASANTE=198.02

Area terraplén:  34.79
Area desmonte:  0

 0+060

COTA RASANTE=197.05

Area terraplén:  32.76
Area desmonte:  0

 0+040

COTA RASANTE=197.27

Area terraplén:  31.90
Area desmonte:  0

 0+020

COTA RASANTE=196.89

Area terraplén:  19.72
Area desmonte:  0

 0+000

COTA RASANTE=197

Area terraplén:  9.69
Area desmonte:  0

 0+080

COTA RASANTE=202

Area terraplén:  2.44
Area desmonte:  0.28

 0+060

COTA RASANTE=201..56

Area terraplén:  30.62
Area desmonte:  0

 0+040

COTA RASANTE=201.12

Area terraplén:  37.49
Area desmonte:  0

 0+020

COTA RASANTE=200.69

Area terraplén:  28.59
Area desmonte:  0

 0+100

COTA RASANTE=202.43

Area terraplén:  0
Area desmonte:  27.38

 0+000

COTA RASANTE=200.51

Area terraplén:  25.07
Area desmonte:  0

 0+200

COTA RASANTE=197.26

Area terraplén:  18.26
Area desmonte:  0

 0+100

COTA RASANTE=196.60

Area terraplén:  49.58
Area desmonte:  0

 0+120

COTA RASANTE=196.73

Area terraplén:  52.83
Area desmonte:  0

 0+140

COTA RASANTE=196.86

Area terraplén:  52.95
Area desmonte:  0

 0+160

COTA RASANTE=196.99

Area terraplén:  42.10
Area desmonte:  0

 0+180

COTA RASANTE=197.13

Area terraplén:  28.07
Area desmonte:  0

 0+080

COTA RASANTE=196.46

Area terraplén:  38.88
Area desmonte:  0

 0+060

COTA RASANTE=196.33

Area terraplén:  20.66
Area desmonte:  0

 0+040

COTA RASANTE=196.22

Area terraplén:  7.41
Area desmonte:  0

 0+020

COTA RASANTE=196.20

Area terraplén:  0
Area desmonte:  12.52

 0+000

COTA RASANTE=196.06

Area terraplén:  0
Area desmonte:  15.66

 0+140

COTA RASANTE=194.92

Area terraplén:  46.95
Area desmonte:  0

 0+120

COTA RASANTE=194.61

Area terraplén:  35.26
Area desmonte:  0

 0+100

COTA RASANTE=194.30

Area terraplén:  28.81
Area desmonte:  0

 0+000

COTA RASANTE=192.83

Area terraplén:  0.16
Area desmonte:  10.53

 0+020

COTA RASANTE=193.04

Area terraplén:  0.56
Area desmonte:  3.58

 0+040

COTA RASANTE=193.36

Area terraplén:  6.27
Area desmonte:  0

 0+060

COTA RASANTE=193.67

Area terraplén:  15.04
Area desmonte:  0

 0+080

COTA RASANTE=193.98

Area terraplén:  22.23
Area desmonte:  0

 0+120

COTA RASANTE=193.04

Area terraplén:  21.21
Area desmonte:  0

 0+100

COTA RASANTE=192.55

Area terraplén:  16.51
Area desmonte:  0

 0+000

COTA RASANTE=190.22

Area terraplén:  0
Area desmonte:  15.32

 0+020

COTA RASANTE=190.60

Area terraplén:  2.43
Area desmonte:  7.00

 0+040

COTA RASANTE=191.08

Area terraplén:  0.48
Area desmonte:  0.30

 0+060

COTA RASANTE=191.57

Area terraplén:  5.67
Area desmonte:  0

 0+080

COTA RASANTE=192.06

Area terraplén:  11.08
Area desmonte:  0  0+100

COTA RASANTE=192.59

Area terraplén:  0
Area desmonte:  20.05

 0+114

COTA RASANTE=193

Area terraplén:  0
Area desmonte:  21.65

 0+000

COTA RASANTE=190.32

Area terraplén:  0
Area desmonte:  15.01

 0+020

COTA RASANTE=190.24

Area terraplén:  0
Area desmonte:  19.04

 0+040

COTA RASANTE=190.82

Area terraplén:  0
Area desmonte:  25.77

 0+060

COTA RASANTE=191.41

Area terraplén:  0
Area desmonte:  22.73

 0+080

COTA RASANTE=192

Area terraplén:  0
Area desmonte:  14.31

 0+200

COTA RASANTE=201.85

Area terraplén:  0
Area desmonte:  77.65

 0+220

COTA RASANTE=201.43

Area terraplén:  0
Area desmonte:  142.06

 0+100

COTA RASANTE=200.76

Area terraplén:  0
Area desmonte:  54.52

 0+120

COTA RASANTE=201.09

Area terraplén:  0
Area desmonte:  93.74

 0+140

COTA RASANTE=201.42

Area terraplén:  0
Area desmonte:  130.94

 0+160

COTA RASANTE=201.76

Area terraplén:  0
Area desmonte:  134.89

 0+180

COTA RASANTE=202.01

Area terraplén:  0
Area desmonte:  73.41

 0+080

COTA RASANTE=200.45

Area terraplén:  0
Area desmonte:  29.94

 0+060

COTA RASANTE=200.45

Area terraplén:  0
Area desmonte:  15.60

 0+040

COTA RASANTE=200.83

Area terraplén:  0
Area desmonte:  44.81

 0+020

COTA RASANTE=201.31

Area terraplén:  0
Area desmonte:  51.03

 0+000

COTA RASANTE=201.5

Area terraplén:  0
Area desmonte:  78.55

 0+235

COTA RASANTE=201.5

Area terraplén:  0
Area desmonte:  78.55

 0+400

COTA RASANTE=204

Area terraplén:  0
Area desmonte:  46.33

0+404

COTA RASANTE=204

Area terraplén:  0
Area desmonte:  51.25

 0+300

COTA RASANTE=202.18

Area terraplén:  26.46
Area desmonte:  0

 0+320

COTA RASANTE=202.56

  Area terraplén:  22.59
Area desmonte:  0

 0+340

COTA RASANTE=202.94

Area terraplén:  14.72
Area desmonte:  0

 0+360

COTA RASANTE=203.32

Area terraplén:  1.62
Area desmonte:  4.07

 0+380

COTA RASANTE=203.70

Area terraplén:  0
Area desmonte:  19.05

 0+280

COTA RASANTE=201.81

Area terraplén:  39.10
Area desmonte:  0

 0+260

 0+150

COTA RASANTE=203.56

Area terraplén:  12.18
Area desmonte:  0

 0+140

COTA RASANTE=203.30

Area terraplén:  7.38
Area desmonte:  0

 0+120

COTA RASANTE=202.87

Area terraplén:  0
Area desmonte:  21.34

 0+100

 0+300

COTA RASANTE=197.92

Area terraplén:  29.64
Area desmonte:  0

 0+320

COTA RASANTE=198.05

Area terraplén:  27.05
Area desmonte:  0

 0+337

COTA RASANTE=198.37

Area terraplén:  33.74
Area desmonte:  0

 0+260

COTA RASANTE=197.66

Area terraplén:  34.17
Area desmonte:  0

 0+280

COTA RASANTE=197.79

Area terraplén:  35.59
Area desmonte:  0

 0+240

COTA RASANTE=197.52

Area terraplén:  24.36
Area desmonte:  0

 0+220

COTA RASANTE=197.39

Area terraplén:  21.04
Area desmonte:  0

 0+200

 0+200

COTA RASANTE=195.86

Area terraplén:  57.59
Area desmonte:  0

 0+220

COTA RASANTE=196.17

Area terraplén:  66.53
Area desmonte:  0

 0+240

COTA RASANTE=196.49

Area terraplén:  73.69
Area desmonte:  0

 0+260

COTA RASANTE=196.80

Area terraplén:  79.36
Area desmonte:  0

 0+271

COTA RASANTE=197.06

Area terraplén:  81.83
Area desmonte:  0

 0+180

COTA RASANTE=195.55

Area terraplén:  52.70
Area desmonte:  0

 0+160

COTA RASANTE=195.23

Area terraplén:  58.87
Area desmonte:  0

 0+140

 0+200

COTA RASANTE=195

Area terraplén:  19.24
Area desmonte:  0

 0+220

COTA RASANTE=195.49

Area terraplén:  15.46
Area desmonte:  0

 0+240

COTA RASANTE=195.98

Area terraplén:  4.90
Area desmonte:  0.55

 0+248

COTA RASANTE=196.21

Area terraplén:  4.14
Area desmonte:  3.10

 0+180

COTA RASANTE=194.51

Area terraplén:  17.55
Area desmonte:  0

 0+160

COTA RASANTE=194.02

Area terraplén:  16.80
Area desmonte:  0

 0+140

COTA RASANTE=193.53

Area terraplén:  20.73
Area desmonte:  0

 0+120

EJE 11 EJE 12

EJE 13

EJE 14

EJE 15

EJE 16

EJE 17

EJE R1

07.3
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07.3. PERFILES TRANSVERSALES (EJE 11 A R2).

PERFILES TRANSVERSALES07
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.
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JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
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PERFILES TRANSVERSALES.
EJES 11 A R2.
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RBT = RED DE BAJA TENSION

RMT = RED DE MEDIA TENSION

RDA = RED DE AGUA POTABLE

RTC = RED DE TELECOMUNICACIONES

RAP = RED DE ALUMBRADO PUBLICO

RR = RED DE RIEGO

LEYENDA

ACERA DE 2.00 mMEDIANA DE 2.00 m

ACERA DE 2.00 m  Y  APARCAMIENTO EN  BATERÍA ALUMBRADO Y RED FECALES ACERA DE 2.00 m Y APARCAMIENTO EN BATERÍA  ALUMBRADO Y RED PLUVIALES

ACERA DE 2.00 m Y APARCAMIENTO EN LÍNEA
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08. SECCIONES.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS08
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09. PLANTA GENERAL MUROS DE GAVIONES. SECCIONES.

MUROS DE GAVIONES09
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PLANTA GENERAL MUROS DE GAVIONES. SECCIONES.

PERFIL LONGITUDINAL EJE CTRA. N-301
Escalas V-H: 1/400

SECCIONES TRANSVERSALES
Escalas V-H: 1/400
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09.1. DETALLES MUROS DE GAVIONES.

MUROS DE GAVIONES09
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1/150

Costura de unión mecánica de la  malla
con el alambre de borde

DETALLE TIRANTES (4 por m²)

TABLA DE MEDIDAS STANDARD GAVIÓN CAJA Y COLCHÓN RENO

TIPO L(m) A(m) H(m) VOL.(m3) TIPO DE MALLA DIÁMETRO DEL
ALAMBRE

Gavión Tipo A 5.0 1.0 1.0 5.00

Gavión Tipo B 5.0 1.5 1.0 7.50

DIÁMETRO DE LA PIEDRA : 10cm a 20cm Ø 2.7 mm

Tirantes

COSTURAS

10 cm

8 cm

DETALLE RELLENO
DE PIEDRA

SECCIÓN TIPO (escala 1/50)

GAVIÓN TIPO (escala 1/40)

Costura de unión de cestas
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SANEAMIENTO. RED DE PLUVIALES.
ZONAS INUNDABLES Y SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTADOS.

10.1.2

10.1.2.A ZONAS INUNDABLES Y SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTADOS.

SANEAMIENTO10

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES (SUDS)

RED DE PLUVIALES PROYECTADA

Pozos de infiltración rellenos con grava de 20/40 mm de diámetro envuelta
con geotextil de 140 g/m2. Sobre el pozo se dispondrá una capa de 10 cm
de cantos rodados de textura gruesa. La profundidad media es de1,65 m.
Los pozos de infiltración estarán conectados con una arqueta de registro
mediante un tubo dren ranurado y corrugado de PVC 160 mm, de dicha
arqueta de registro sale un tubo de PVC liso color teja Ø 315 mm que
conecta con los sistemas de drenaje de las ramblas.

PUNTOS DE VERTIDO PLUVIALES

Parterres de inundación con arbustos y arbolado se proyecta una capa de
1,65 m de espesor de tierra vegetal, colocación de geotextil de 140 g/m2
en toda la superficie y cubiertas con una capa de canto rodado de
5 cm de espesor.
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2.63 200.44

F27 203.31
2.72 200.59

F26 203.54
2.80 200.74

F25 203.84
2.90 200.94

F24 204.15
3.01 201.14

F23 204.46
3.12 201.34

F22 204.77
3.03 201.74

F21 205.01
2.87 202.14

F20 205.13
2.84 202.29 F19 205.26

2.82 202.44

F18 205.43
2.59 202.84

F30 204.43
3.13 201.30

F29 204.65
2.95 201.70

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

F31 204.21
3.31 200.90

F32 203.99
3.49 200.50

F90 203.82
3.62 200.20

F33 203.69
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3.74 199.20

F35 202.18
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F36 201.42
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F40 198.25
3.85 194.40

F45 202.26
3.30 198.96

F44 203.13
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4.40 192.60
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3.92 193.20
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3.87 194.00
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3.84 198.60
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3.30 197.00

F62 198.16
2.76 195.40
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F49 205.36
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4.05 198.59

F53 200.21
3.27 196.94

F55 195.46
3.71 191.75

F56 193.00
2.85 190.15

F54 197.84
2.50 195.34
4.49 193.35

F57 191.80
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10.2.1

1/2000

10.2.1. PLANTA GENERAL DE RED DE DISTRUBUCIÓN DE FECALES.

SANEAMIENTO10

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

SANEAMIENTO. RED DE FECALES.
PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.
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10.2.2

1/2000

10.2.2. ENTRONQUES Y CONEXIONES A LA RED MUNICIPAL
DE FECALES.

SANEAMIENTO10

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

SANEAMIENTO. RED DE FECALES.
ENTRONQUES Y CONEXIONES CON LA RED MUNICIPAL.



199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P21

0.00
205.13
204.78
2.00

2.00

2.00

P22

32.05
205.02
204.67
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P23

72.05
204.84
204.49
2.09
2.00
2.09
2.00
2.09

P24

112.05
204.63
204.28
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P25

152.05
204.42
204.07
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P26

192.05
204.21
203.86
2.19
2.09
2.19
2.09
2.19

P27

232.04
204.00
203.65
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

P28

262.02
203.57
203.22
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19

P29

296.19
203.25
202.90
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19

P8

330.10
202.45
202.10
3.35
2.19

2.19

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

32.1 m

32.05 m - DN500 (0.343%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.45%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (0.525%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (0.525%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (0.525%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

39.99 m - DN600 (0.668%)
B 6000 TUBO HA 

30 m

29.97 m - DN600 (1.24%)
B 6000 TUBO HA 

34.2 m

34.17 m - DN700 (0.937%)
B 6000 TUBO HA 

33.9 m

33.92 m - DN700 (2.36%)
B 6000 TUBO HA 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P19

0.00
205.41
205.06
1.90

1.90

1.90

P20

39.90
205.25
204.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P21

74.06
205.13
204.78
2.00
1.90

1.90

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

39.9 m

39.9 m - DN400 (0.401%)
B 6000 TUBO HA 

34.2 m

34.16 m - DN400 (0.351%)
B 6000 TUBO HA 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

209 m 

210 m 

211 m 

212 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P65

0.00
211.01
210.66
1.90

1.90

1.90

P66

40.00
208.68
208.33
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P67

80.00
206.61
206.26
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P68

120.00
205.33
204.98
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P69

160.00
204.54
204.19
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P70

200.00
203.75
203.40
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P71

240.00
202.44
202.09
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P72

280.00
200.13
199.78
2.00
1.90
2.00
1.90
2.00

P73

320.00
197.75
197.40
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P74

360.00
195.38
195.03
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P75

398.15
193.60
193.25
2.00
2.00

2.00

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (5.83%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (5.17%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (3.2%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.97%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.97%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (3.28%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (5.77%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (5.95%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (5.93%)
B 6000 TUBO HA 

38.1 m

38.15 m - DN500 (4.67%)
B 6000 TUBO HA 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P78

0.00
190.50
190.15
2.65

2.65

2.65

P18

78.76
190.40
190.05
3.99
3.50

3.50

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

78.8 m

78.76 m - DN700 (1.21%)
B 6000 TUBO HA 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P77

0.00
190.53
190.18
2.20

2.20

2.20

P78

39.98
190.50
190.15
2.65
2.65

2.65

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

39.98 m - DN700 (1.2%)
B 6000 TUBO HA 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P75

0.00
193.60
193.25
2.00

2.00

2.00

P76

40.00
191.82
191.47
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P77

68.08
190.53
190.18
2.20
2.00

2.00

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN500 (4.45%)
B 6000 TUBO HA 

28.1 m

28.08 m - DN500 (4.59%)
B 6000 TUBO HA 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

209 m 

210 m 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

217 m 

218 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P1

0.00
217.47
217.12
3.50

3.50

3.50

P2

40.00
216.20
215.85
3.83

3.83
3.83

3.83
3.83

P3

80.00
213.80
213.45
3.03

3.03
3.03

3.03
3.03

P4

120.00
211.40
211.05
4.00

2.23
4.00

2.23
4.00

P5

160.00
209.00
208.65
3.20

3.20
3.20

3.20
3.20

P6

195.36
206.60
206.25
2.40

2.40
2.40

2.40
2.40

P7

231.27
204.50
204.15
4.00

2.00
4.00

2.00
4.00

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

35.4 m

35.36 m - DN500 (4.53%)
B 6000 TUBO HA 

35.9 m

35.92 m - DN500 (4.73%)
B 6000 TUBO HA 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P7

231.27
204.50
204.15
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00

P8

259.37
202.45
202.10
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35

P9

306.09
200.29
199.94
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92

P10

346.76
198.14
197.79
2.51
2.30
2.51
2.30
2.51

P11

385.51
197.10
196.75
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

P12

405.69
196.80
196.45
4.10
3.10
4.10
3.10
4.10

P13

445.69
196.14
195.79
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25

P14

485.69
194.43
194.08
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35

P15

523.78
192.80
192.45
2.98
2.50
2.98
2.50
2.98

P16

563.78
191.47
191.12
3.00
2.50
3.00
2.50
3.00

P17

587.56
191.00
190.65
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

P18

655.42
191.00
190.65
3.31
3.31

3.31

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

28.1 m

28.09 m - DN500 (4.98%)
B 6000 TUBO HA 

46.7 m

46.72 m - DN700 (3.7%)
B 6000 TUBO HA 

40.7 m

40.67 m - DN700 (3.76%)
B 6000 TUBO HA 

38.8 m

38.76 m - DN800 (3.17%)
B 6000 TUBO HA 

20.2 m

20.18 m (3.47%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (2.02%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (2.03%)
B 6000 TUBO HA 

38.1 m

38.09 m - DN1000 (2.05%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (2.13%)
B 6000 TUBO HA 

23.78 m

23.78 m - DN1200 (1.98%)
B 6000 TUBO HA 

36.41 m

36.41 m - DN1200 (0.46%)
B 6000 TUBO HA 

Escala Horizontal: 1/1000

623.97
191.00
190.65
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17

P93

31.45 m - DN1200 (0.47%)
B 6000 TUBO HA 

31.45 m

3.31

3.31

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P7N

0.00
201.00
200.65

2.14

2.14

2.14

P6N

40.00
201.00
200.65

2.34
2.34
2.34
2.34
2.34

P5N

80.00
201.00
200.65

2.54
2.54
2.54
2.54
2.54

P4N

120.00
201.00
200.65

2.74
2.74
2.74
2.74
2.74

P3N

160.00
201.00
200.65

2.94
2.94
2.94
2.94
2.94

P2N

200.00
201.00
200.65

3.14
3.14
3.14
3.14
3.14

P1N

240.00
201.00
200.65

3.50
3.36

3.36

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1200 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN1200 (0.55%)
B 6000 TUBO HA 

Escala Horizontal: 1/1000

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P18N

0.00
215.12
214.77

1.20

1.20

1.20

P17N

20.02
213.52
213.17

1.20
0.90

0.90

Escala Vertical: 1/100

20 m

20.02 m (6.49%)
B 6000 TUBO HA 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

217 m 

218 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P20N

0.00
217.47
217.12

1.50

1.50

1.50

P19N

25.48
216.59
216.24

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80

P18N

45.12
215.12
214.77

1.20
1.20

1.20

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

25.5 m

25.48 m - DN400 (4.63%)
B 6000 TUBO HA 

19.6 m

19.65 m (4.43%)
B 6000 TUBO HA 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

209 m 

210 m 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P17N

0.00

213.52
213.17

1.20

1.20

1.20

P16N

40.75

211.38
211.03

2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

P15N

80.67

209.24
208.89

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P14N

113.35

207.10
206.75

1.92
1.15

1.15

Escala Vertical: 1/100

40.8 m

40.75 m - DN400 (4.76%)
B 6000 TUBO HA 

39.9 m

39.92 m - DN500 (5.36%)
B 6000 TUBO HA 

32.7 m

32.68 m - DN500 (3.95%)
B 6000 TUBO HA 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P14N

0.00
207.10
206.75

1.92

1.92

1.92

P13N

37.18
205.23
204.88

1.55
1.45
1.55
1.45
1.55

P12N

77.28
203.09
202.74

1.67
1.10
1.67
1.10
1.67

P11N

115.47
201.00
200.65

1.50
1.15

1.15

Escala Vertical: 1/100

37.2 m

37.18 m - DN500 (3.76%)
B 6000 TUBO HA 

40.1 m

40.09 m - DN600 (4.22%)
B 6000 TUBO HA 

38.2 m

38.19 m - DN600 (4.11%)
B 6000 TUBO HA 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P11N

0.00
201.00
200.65

1.50

1.49

1.49

P10N

30.02
201.00
200.65

1.65
1.64

1.64

Escala Vertical: 1/100

30 m

30.02 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P10N

0.00
201.00
200.65

1.65

1.64

1.64

P9N

32.86
201.00
200.65

1.81
1.81
1.81
1.81
1.81

P8N

64.86
201.00
200.65

1.97
1.97
1.97
1.97
1.97

P7N

96.79
201.00
200.65

2.14
2.14

2.14

Escala Vertical: 1/100

32.9 m

32.86 m - DN1000 (0.517%)
B 6000 TUBO HA 

32 m

32 m - DN1000 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

31.9 m

31.93 m - DN1000 (0.532%)
B 6000 TUBO HA 

Escala Horizontal: 1/1000 Escala Horizontal: 1/1000 Escala Horizontal: 1/1000 Escala Horizontal: 1/1000Escala Horizontal: 1/1000
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10.3.1

10.3.1. PERFILES LONGITUDINALES DE RED DE PLUVIALES.

SANEAMIENTO10

SANEAMIENTO. RED DE PLUVIALES.
PERFILES LONGITUDINALES I.

INDIC.



192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P41

0.00
198.31
197.96
2.19

2.19

2.19

P42

30.61
197.55
197.20
2.29

2.19
2.29

2.19
2.29

P43

74.12
197.00
196.65
2.50

2.50
2.50

2.50
2.50

P12

117.64
196.80
196.45
4.10

3.10

3.10

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

30.6 m

30.61 m - DN700 (2.48%)
B 6000 TUBO HA 

43.5 m

43.51 m - DN700 (1.74%)
B 6000 TUBO HA 

43.5 m

43.51 m - DN700 (1.84%)
B 6000 TUBO HA 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P32

0.00
204.32
203.97
1.90

1.90

1.90

P33

33.05
203.90
203.55
2.09

1.90
2.09

1.90
2.09

P34

66.72
203.41
203.06
2.15

2.15
2.15

2.15
2.15

P35

106.72
202.65
202.30
2.09

2.09
2.09

2.09
2.09

P36

146.72
201.90
201.55
2.09

2.09
2.09

2.09
2.09

P37

186.72
201.14
200.79
2.09

2.09
2.09

2.09
2.09

P38

226.72
200.57
200.22
2.19

2.09
2.19

2.09
2.19

P39

266.72
199.82
199.47
2.19

2.19
2.19

2.19
2.19

P40

306.72
199.06
198.71
2.19

2.19
2.19

2.19
2.19

P41

345.77
198.31
197.96
2.19

2.19

2.19

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

33 m

33.05 m - DN400 (1.27%)
B 6000 TUBO HA 

33.7 m

33.67 m - DN500 (1.62%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (1.76%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (1.9%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (1.42%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN700 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN700 (1.9%)
B 6000 TUBO HA 

39 m

39.05 m - DN700 (1.92%)
B 6000 TUBO HA 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P30

0.00
205.20
204.85
1.90

1.90

1.90

P31

40.00
204.62
204.27
1.90

1.90
1.90

1.90
1.90

P32

75.67
204.32
203.97
1.90

1.90

1.90

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (1.45%)
B 6000 TUBO HA 

35.7 m

35.67 m - DN400 (0.841%)
B 6000 TUBO HA 

P92

238.76
190.30
189.95
2.20
2.20

2.20

39.25 m

39.25 m - DN600 (2.75%)
B 6000 TUBO HA 

187 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P86

0.00
196.20
195.85
2.30

2.30

2.30

P87

40.00
195.00
194.75
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P88

79.51
194.21
193.86
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P89

119.51
193.23
192.88
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P90

159.51
192.25
191.90
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P91

199.51
191.27
190.92
2.09
2.09

2.09

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN500 (2.49%)
B 6000 TUBO HA 

39.5 m

39.51 m - DN500 (2%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (2.45%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (2.45%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN600 (2.45%)
B 6000 TUBO HA 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P79

0.00
197.98
197.63
1.90

1.90

1.90

P80

40.00
197.72
197.37
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P81

80.00
197.45
197.10
2.00
1.90
2.00
1.90
2.00

P82

120.00
197.19
196.84
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P83

158.12
197.00
196.65
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P84

195.65
196.72
196.37
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

P85

235.65
196.46
196.11
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09

P86

266.99
196.20
195.85
2.30
2.30

2.30

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (0.65%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (0.675%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.65%)
B 6000 TUBO HA 

38.1 m

38.12 m - DN500 (0.498%)
B 6000 TUBO HA 

37.5 m

37.53 m - DN500 (0.746%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.885%)
B 6000 TUBO HA 

31.3 m

31.34 m - DN500 (1.49%)
B 6000 TUBO HA 

192 m 

189 m 

188 m VP2

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

0.00
190.50

2.20

2.20

P78

190.15
2.20
2.20

2.20

Escala Horizontal: 1/1000

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

60 m

P95

60 m

P94 P93

16.9 m 23.9 m

60 m - DN700 (0.4%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN700 (0.4%)
B 6000 TUBO HA 

16.9 m - DN700 (0.78%)
B 6000 TUBO HA 

VP2
23.9 m - DN700 (0.78%)

B 6000 TUBO HA 

60.00
190.50

2.20

2.20

190.15
2.20
2.20

2.20

120.00
190.50

2.20

2.20

190.15
2.20
2.20

2.20

136.90
190.50

2.20

2.20

190.15
2.20
2.20

2.20

160.80
188.20
187.50

2.09

2.09

2.20

2.20

248.76
188.40
187.80

10 m

10 m - DN600 (3.00%)
B 6000 TUBO HA 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P55

0.00
195.67
195.32
1.90

1.90

1.90

P56

40.00
194.75
194.40
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P57

80.00
193.84
193.49
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P58

120.00
192.92
192.57
2.00
1.90
2.00
1.90
2.00

P15

145.85
192.80
192.45
2.98
2.50

2.50

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (2.3%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.27%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN350 (2.3%)
B 6000 TUBO HA 

25.8 m

25.85 m (2.42%)
B 6000 TUBO HA 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P48

0.00
202.86
202.51
1.90

1.90

1.90

P49

40.00
202.00
201.65
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P50

80.00
201.12
200.77
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P38

120.00
200.57
200.22
2.19
1.90

1.90

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (2.15%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.2%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.37%)
B 6000 TUBO HA 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P51

0.00
202.19
201.84
1.90

1.90

1.90

P52

40.00
200.48
200.13
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P53

80.00
198.04
197.69
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P54

120.00
197.10
196.75
2.00
1.90
2.00
1.90
2.00

P12

147.74
196.80
196.45
4.10
2.00

2.00

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (4.27%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN350 (6.1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.35%)
B 6000 TUBO HA 

27.7 m

27.74 m - DN500 (1.08%)
B 6000 TUBO HA 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P44

0.00
204.63
204.28
1.90

1.90

1.90

P45

40.00
204.41
204.06
1.90

1.90
1.90

1.90
1.90

P46

80.00
204.19
203.84
2.00

1.90
2.00

1.90
2.00

P47

120.00
203.97
203.62
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

P33

160.00
203.90
203.55
2.09

2.09

2.09

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (0.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (0.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.41%)
B 6000 TUBO HA 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P59

0.00
196.58
196.23
1.90

1.90

1.90

P60

40.00
195.95
195.60
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P61

80.00
195.33
194.98
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P62

120.00
194.70
194.35
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P63

160.00
194.03
193.68
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

P64

200.00
193.51
193.16
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

P15

240.00
192.80
192.45
2.98
2.50

2.50

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (1.57%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.57%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.68%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (2.03%)
B 6000 TUBO HA 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

L1

0.00
208.00
207.65
8.00

8.00

8.00

PE1

72.77
201.00
200.65
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82

PE3

140.95
201.00
200.65
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17

PE5

210.95
201.00
200.65
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52

PE7

280.95
201.00
200.65
3.87
3.87
3.87
3.87
3.87

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

72.8 m

72.77 m - DN800 (2.5%)
B 6000 TUBO HA 

68.2 m

68.18 m - DN800 (0.513%)
B 6000 TUBO HA 

70 m

70 m - DN800 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

70 m

70 m - DN800 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

L2

0.00
208.00
207.65
8.00

8.00

8.00

PE2

74.77
201.00
200.65
2.83

2.83
2.83

2.83
2.83

PE4

145.81
201.00
200.65
3.18

3.18
3.18

3.18
3.18

PE6

215.81
201.00
200.65
3.53

3.53
3.53

3.53
3.53

PE8

285.81
201.00
200.65
3.88

3.88
3.88

3.88
3.88

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

74.8 m

74.77 m - DN800 (2.45%)
B 6000 TUBO HA 

71 m

71.04 m - DN800 (0.493%)
B 6000 TUBO HA 

70 m

70 m - DN800 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

70 m

70 m - DN800 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

23
0

225

22
0

220

22
0

220

22
0

220

220

215

215
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205

205
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200
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195

195

195

195

190

19
0

N-301

N-301

A CIEZA

F.F.C.C.

A CIEZA

N-301

A MOLINA DE SEGURA

N-301

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

23
0

225

22
0

220

22
0

220

22
0

220

220

215

215

210

205

205

205

200

200

200

195

195

195

195

195

190

19
0

N-301

N-301

A CIEZA

F.F.C.C.
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N-301
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N-301
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BARRANCO DE LOS CABAÑILES

BARRANCO DE LOS GRAJOS

LONGITUDINAL 5 LONGITUDINAL 5 LONGITUDINAL 5

LONGITUDINAL 6 LONGITUDINAL 6 LONGITUDINAL 6B

LONGITUDINAL 7 LONGITUDINAL 8 LONGITUDINAL 9 LONGITUDINAL 10

LONGITUDINAL 11 LONGITUDINAL TORMENTAS 1 LONGITUDINAL TORMENTAS 2

C-C´

PLANTA S/E

L 03

L 01

L 01

L 01

L 09

L 10

L 04

L 02

L 11

L 06

L 06

L 8

L 07

L 05

L 03

L 5

L 02

L 02

LT 01
LT 02

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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CMMP  ARQUITECTOS
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Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

10.3.2

10.3.2. PERFILES LONGITUDINALES DE RED DE PLUVIALES.

SANEAMIENTO10

SANEAMIENTO. RED DE PLUVIALES.
PERFILES LONGITUDINALES II.

INDIC.



198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F11N

0.00
201.37
201.02
2.54

2.54

2.54

F10N

30.39
201.00
200.65
3.00
3.00

3.00

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

30.4 m

30.39 m - DN400 (2.73%)
B 6000 TUBO HA 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F14N

0.00
207.63
207.28
4.00

4.00

4.00

F13N

36.40
205.50
205.15
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47

F12N

76.41
203.36
203.01
2.93
2.93
2.93
2.93
2.93

F11N

115.41
201.37
201.02
2.54
2.54

2.54

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

36.4 m

36.4 m - DN400 (4.4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40.01 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

39 m

39 m - DN400 (4.1%)
B 6000 TUBO HA 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

209 m 

210 m 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F17N

0.00
214.05
213.70
3.35

3.35

3.35

F16N

51.90
211.91
211.56
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80

F15N

91.78
209.77
209.42
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27

F14N

124.40
207.63
207.28
4.00
1.90

1.90

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

51.9 m

51.9 m - DN400 (3.06%)
B 6000 TUBO HA 

39.9 m

39.88 m - DN400 (4.04%)
B 6000 TUBO HA 

32.6 m

32.62 m - DN400 (5.43%)
B 6000 TUBO HA 

210 m 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F18N

0.00
215.12
214.77
3.62

3.62

3.62

F17N

21.69
214.05
213.70
3.35
3.35

3.35

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

21.7 m

21.69 m (3.69%)
B 6000 TUBO HA 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

217 m 

218 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F19N

0.00
217.10
216.75
4.00

4.00

4.00

F18N

31.25
215.12
214.77
3.62
3.62

3.62

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

31.3 m

31.25 m - DN400 (5.12%)
B 6000 TUBO HA 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F10N

0.00
201.00
200.65
3.00

3.00

3.00

F9N

33.52
201.00
200.65
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

F8N

65.59
201.00
200.65
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40

F7N

97.30
201.00
200.65
3.60
3.60

3.60

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

33.5 m

33.52 m - DN400 (0.597%)
B 6000 TUBO HA 

32.1 m

32.07 m - DN400 (0.624%)
B 6000 TUBO HA 

31.7 m

31.7 m - DN400 (0.631%)
B 6000 TUBO HA 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

208 m 

209 m 

210 m 

211 m 

212 m 

213 m 

214 m 

215 m 

216 m 

217 m 

218 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F1

0.00
217.24
216.89
4.00

4.00

4.00

F2

43.22
215.24
214.89
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60

F3

86.44
212.84
212.49
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85

F4

129.66
210.44
210.09
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

F5

172.90
208.04
207.69
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

F6

216.12
205.64
205.29
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

F7

259.36
202.94
202.59
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10

F8

306.07
200.78
200.43
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

F9

346.59
198.62
198.27
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94

F10

385.35
197.00
196.65
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92

F11

414.03
197.00
196.65
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80

F12

453.29
195.80
195.45
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80

F13

492.54
194.30
193.95
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

F14

531.80
192.80
192.45
4.21
4.21
4.21
4.21
4.21

F15

571.06
191.30
189.84
4.08
4.08
3.97
3.97
3.97

F16

617.96
190.50
190.15
3.64

F59

645.96
190.32
189.97
3.77
3.77

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

43.2 m

43.22 m - DN400 (3.7%)

B 6000 TUBO HA 

43.2 m

43.22 m - DN400 (3.82%)
B 6000 TUBO HA 

43.2 m

43.22 m - DN400 (8.21%)

B 6000 TUBO HA 

43.2 m

43.24 m - DN400 (3.7%)
B 6000 TUBO HA 

43.2 m

43.22 m - DN400 (7.4%)

B 6000 TUBO HA 

43.2 m

43.24 m - DN400 (4.16%)

B 6000 TUBO HA 

46.7 m

46.72 m - DN400 (7.62%)
B 6000 TUBO HA 

40.5 m

40.52 m - DN400 (3.95%)
B 6000 TUBO HA 

38.8 m

38.76 m - DN400 (4.13%)
B 6000 TUBO HA 

28.7 m

28.68 m - DN400 (3.07%)
B 6000 TUBO HA 

39.3 m

39.26 m - DN400 (3.07%)
B 6000 TUBO HA 

39.3 m

39.26 m - DN400 (3.07%)
B 6000 TUBO HA 

39.3 m

39.26 m - DN400 (3.07%)
B 6000 TUBO HA 

39.3 m

39.26 m - DN400 (3.07%)
B 6000 TUBO HA 

28 m

28 m - DN500 (1.11%)
B 6000 TUBO HA 

28 m

F17

659.58
191.00
190.65
5.00

28 m - DN500 (1.11%)
B 6000 TUBO HA 

18.9 m

18.91 m - DN500 (1.11%)
B 6000 TUBO HA 

3.77
3.77
3.77

F16A

3.64
3.64
3.64
3.64

589.96
191.00
190.65
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80

13.6 m

5.00
5.00
5.00
5.00

13.62 m - DN500 (1.11%)
B 6000 TUBO HA 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F56

0.00
193.00
192.65
2.85

2.85

2.85

F57

40.71
191.80
191.45
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25

F58

81.71
190.60
190.25
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65

F59

122.71
190.32
189.97
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40.7 m

40.71 m - DN400 (3.93%)
B 6000 TUBO HA 

41 m

41 m - DN400 (3.9%)
B 6000 TUBO HA 

41 m

41 m - DN400 (0.976%)
B 6000 TUBO HA 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

207 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F48

0.00
206.71
206.36
2.57

2.57

2.57

F49

30.73
205.36
205.01
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42

F50

70.73
204.57
204.22
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83

F51

110.73
203.78
203.43
3.64
3.64
3.64
3.64
3.64

F52

150.73
202.59
202.24
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05

F53

190.73
200.21
199.86
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27

F54

230.73
197.84
197.49
4.49
4.49
4.49
4.49
4.49

F55

270.73
195.46
195.11
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71

F56

306.18
193.00
192.65
2.85
2.85

2.85

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

30.7 m

30.73 m - DN400 (3.91%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (3%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (8.97%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

35.5 m

35.45 m - DN400 (4.51%)
B 6000 TUBO HA 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F20

0.00
205.13
204.78
2.84

2.84

2.84

F21

31.36
205.01
204.66
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87

F22

71.36
204.77
204.42
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03

F23

111.36
204.46
204.11
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

F24

151.36
204.15
203.80
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

F25

191.36
203.84
203.49
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90

F26

231.40
203.54
203.19
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80

F27

262.16
203.31
202.96
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72

F28

296.33
203.07
202.72
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63

F7

326.79
202.94
202.59
3.10
3.10

3.10

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

31.4 m

31.36 m - DN400 (0.478%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40.03 m - DN400 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

30.8 m

30.77 m - DN400 (0.488%)
B 6000 TUBO HA 

34.2 m

34.17 m - DN400 (0.439%)
B 6000 TUBO HA 

30.5 m

30.46 m - DN400 (1.97%)
B 6000 TUBO HA 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

206 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F18

0.00
205.43
205.08
2.59

2.59

2.59

F19

39.05
205.26
204.91
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82

F20

72.36
205.13
204.78
2.84
2.84

2.84

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

39.1 m

39.05 m - DN400 (1.02%)
B 6000 TUBO HA 

33.3 m

33.31 m - DN400 (0.45%)
B 6000 TUBO HA 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F7N

0.00
201.00
200.65
3.60

3.60

3.60

F6N

39.80
201.00
200.65
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75

F5N

79.27
201.00
200.65
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

F4N

119.27
201.00
200.65
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15

F3N

159.27
201.00
200.65
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35

F2N

199.27
201.00
200.65
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

F1N

235.78
201.00
200.65
5.00
5.00

5.00

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

39.8 m

39.8 m - DN500 (0.377%)
B 6000 TUBO HA 

39.5 m

39.48 m - DN500 (0.507%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN500 (0.5%)
B 6000 TUBO HA 

36.5 m

36.5 m - DN500 (1.23%)
B 6000 TUBO HA 
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BARRANCO DE LOS CABAÑILES

BARRANCO DE LOS GRAJOS

LONGITUDINAL 8 LONGITUDINAL 7 LONGITUDINAL 6 LONGITUDINAL 5 LONGITUDINAL 4

LONGITUDINAL 3

LONGITUDINAL 2

LONGITUDINAL 23

LONGITUDINAL 21 LONGITUDINAL 20

LONGITUDINAL 22

LONGITUDINAL 10

C-C´

PLANTA S/E

L 03

L 01

L 01

L 01

L 09

L 10

L 04

L 02

L 11

L 06

L 06

L 8

L 07

L 05

L 03

L 5

L 02

L 02

LT 01
LT 02

INDIC.

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez
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10.3.3

10.3.3. PERFILES LONGITUDINALES DE RED DE FECALES.

SANEAMIENTO10

SANEAMIENTO. RED DE FECALES.
PERFILES LONGITUDINALES I.



186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F87

0.00
191.08
190.73
3.50

3.50

3.50

F88

36.90
189.00
188.65
2.30

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

36.9 m

36.87 m - DN400 (2.2%)
B 6000 TUBO HA 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F82

0.00
196.03
195.68
3.45

3.45

3.45

F83

36.48
195.00
194.65
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42

F84

75.70
194.02
193.67
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44

F85

115.70
193.04
192.69
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46

F86

155.70
192.06
191.71
3.48
3.48
3.48
3.48
3.48

F87

200.74
191.08
190.73
3.50
3.50

3.50

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

36.5 m

36.48 m - DN400 (2.74%)
B 6000 TUBO HA 

39.2 m

39.22 m - DN400 (2.55%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.5%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2.5%)
B 6000 TUBO HA 

45 m

45.04 m - DN400 (2.22%)
B 6000 TUBO HA 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F75

0.00
197.99
197.64
2.61

2.61

2.61

F76

40.00
197.72
197.37
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74

F77

80.00
197.46
197.11
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88

F78

120.00
197.19
196.84
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

F79

157.19
196.93
196.58
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15

F80

194.78
196.66
196.31
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28

F81

234.78
196.40
196.05
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42

F82

263.94
196.03
195.68
3.45
3.45

3.45

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

37.2 m

37.19 m - DN400 (1.08%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.59 m - DN400 (1.06%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

29.2 m

29.16 m - DN400 (1.37%)
B 6000 TUBO HA 

3.50

3.50

2.30
2.30
2.30
2.30

F89

41 m

F90

41 m

F17

40.7 m

159.62
191.00
190.65
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

185 m 

41.00 m - DN400 (0.57%)
B 6000 TUBO HA 

41.00 m - DN400 (0.57%)
B 6000 TUBO HA 

40.72 m - DN400 (0.57%)
B 6000 TUBO HA 

77.90
191.00
190.65
4.53

118.90
191.00
190.65
4.77

4.53 4.77
4.53 4.77
4.53 4.77
4.53 4.77

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F47

0.00
200.51
200.16
3.95

3.95

3.95

F38

31.26
199.76
199.41
3.76
3.76

3.76

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

31.3 m

31.26 m - DN400 (1.79%)
B 6000 TUBO HA 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F44

0.00
203.13
202.78
2.97

2.97

2.97

F45

40.00
202.26
201.91
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

F46

77.00
201.39
201.04
3.63
3.63
3.63
3.63
3.63

F47

108.38
200.51
200.16
3.95
3.95

3.95

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (3%)
B 6000 TUBO HA 

37 m

37 m - DN400 (3.24%)
B 6000 TUBO HA 

31.4 m

31.38 m - DN400 (3.82%)
B 6000 TUBO HA 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F60

0.00
202.44
202.09
3.84

3.84

3.84

F61

40.00
200.30
199.95
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

F62

80.00
198.16
197.81
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76

F63

120.00
196.94
196.59
3.14
3.14
3.14
3.14
3.14

F11

146.62
197.00
196.65
4.80
4.80

4.80

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (4%)
B 6000 TUBO HA 

26.6 m

26.62 m - DN400 (6.01%)
B 6000 TUBO HA 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F64

0.00
195.36
195.01
2.74

2.74

2.74

F65

40.00
194.45
194.10
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03

F66

80.00
193.53
193.18
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

F67

120.00
192.62
192.27
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60

F14

140.00
192.07
191.72
4.25
4.25

4.25

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (3%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (3%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (3%)
B 6000 TUBO HA 

20 m

20 m - DN400 (6%)
B 6000 TUBO HA 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F74

0.00
192.92
192.57
4.30

4.30

4.30

F14

20.00
192.07
191.72
4.25
4.25

4.25

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

20 m

20 m (4%)
B 6000 TUBO HA 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F68

0.00
196.65
196.30
3.23

3.23

3.23

F69

37.60
196.03
195.68
3.21
3.21
3.21
3.21
3.21

F70

75.20
195.40
195.05
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18

F71

112.81
194.78
194.43
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16

F72

150.41
194.15
193.80
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13

F73

188.01
193.53
193.18
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71

F74

225.61
192.92
192.57
4.30
4.30

4.30

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

37.6 m

37.6 m - DN400 (1.6%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.6 m - DN400 (1.6%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.61 m - DN400 (1.6%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.6 m - DN400 (1.6%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.6 m - DN400 (3.19%)
B 6000 TUBO HA 

37.6 m

37.6 m - DN400 (3.19%)
B 6000 TUBO HA 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 

196 m 

197 m 

198 m 

199 m 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F33

0.00
203.69
203.34
3.69

3.69

3.69

F34

42.76
202.94
202.59
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74

F35

85.53
202.18
201.83
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78

F36

128.29
201.42
201.07
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82

F37

171.06
200.71
200.36
3.91
3.91
3.91
3.91
3.91

F38

213.82
199.76
199.41
3.76
3.76
3.76
3.76
3.76

F39

256.59
199.01
198.66
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81

F40

299.41
198.25
197.90
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85

F41

319.41
197.87
197.52
3.87
3.87
3.87
3.87
3.87

F42

359.41
197.12
196.77
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92

F43

399.41
197.00
196.65
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40

F11

423.45
197.00
196.65
4.80
4.80

4.80

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.76 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

42.8 m

42.83 m - DN400 (1.87%)
B 6000 TUBO HA 

20 m

20 m (2%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (2%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1.5%)
B 6000 TUBO HA 

24 m

24.04 m (1.66%)
B 6000 TUBO HA 

23
0

225

22
0

220

22
0

220

22
0

220

220

215

215

210

205

205

205

200

200

200

195

195

195

195

195

190

19
0

N-301

N-301

A CIEZA

F.F.C.C.

A CIEZA

N-301

A MOLINA DE SEGURA

N-301

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

23
0
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0
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0

220
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0
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220

215

215
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205

205

205

200

200
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190

19
0

N-301

N-301

A CIEZA

F.F.C.C.

A CIEZA

N-301

A MOLINA DE SEGURA

N-301

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

BARRANCO DE LOS CABAÑILES

BARRANCO DE LOS GRAJOS

180 m 
21.3 m 60 m 60 m 60 m 47 m 60 m 60 m 58.7 m 50m 50m 47.5m 47.5m 60m 60m 14m

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

0.00
191.00
190.65
5.00

5.00

5.00

21.30
189.00
189.65
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11

81.30
189.42
189.07
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84

141.30
191.00
190.65
5.73
5.73
5.73
5.73
5.73

201.30
192.97
192.62
8.01
8.01
8.01
8.01
8.01

248.30
194.49
194.14
9.77
9.77
9.77
9.77
9.77

308.30
192.96
192.61
8.55
8.55
8.55
8.55
8.55

756.00
186.00
185.65
3.90
3.90

3.90

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

368.30
192.68
192.33
8.58
8.58
8.58
8.58
8.58

427.00
192.40
192.05
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60

477.00
190.90
190.55
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46

527.00
189.38
189.03
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10

574.50
187.97
187.62
4.91
4.91
4.91
4.91
4.91

622.00
186.76
186.41
3.97
3.97
3.97
3.97
3.97

682.00
187.34
186.99
4.86
4.86
4.86
4.86
4.86

742.00
185.94
185.59
3.77
3.77
3.77
3.77
3.77

182 m 

183 m 

184 m 

185 m 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

181 m 

192 m 

193 m 

194 m 

195 m 
F17 CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 CF9 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 PE2

21.3 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

47 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

58.7 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

50 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

50 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

47.5 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

47.5 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

60 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

14 m - DN500 (0.52%)
B 6000 TUBO HA 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F90

0.00
203.82
203.47
3.62

3.62

3.62

F33

15.71
203.69
203.34
3.69
3.69

3.69

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

15.7 m

15.71 m (1.27%)
B 6000 TUBO HA 

200 m 

201 m 

202 m 

203 m 

204 m 

205 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

F29

0.00
204.65
204.30
2.95

2.95

2.95

F30

40.00
204.43
204.08
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13

F31

80.00
204.21
203.86
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

F32

117.00
203.99
203.64
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49

F90

146.60
203.82
203.47
3.62
3.62

3.62

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

40 m

40 m - DN400 (1%)
B 6000 TUBO HA 

37 m

37 m - DN400 (1.08%)
B 6000 TUBO HA 

29.6 m

29.6 m - DN400 (1.01%)
B 6000 TUBO HA 

LONGITUDINAL 15

LONGITUDINAL 26 LONGITUDINAL 25 LONGITUDINAL 24 LONGITUDINAL 2

LONGITUDINAL 19 LONGITUDINAL 18 LONGITUDINAL 14

LONGITUDINAL 11 LONGITUDINAL 13 LONGITUDINAL 12

C-C´

PLANTA S/E

L 03

L 01

L 01

L 01

L 09

L 10

L 04

L 02

L 11

L 06

L 06

L 8

L 07

L 05

L 03

L 5

L 02

L 02

LT 01
LT 02

10.3.4

INDIC.

10.3.4. PERFILES LONGITUDINALES DE RED DE FECALES.

SANEAMIENTO10

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

SANEAMIENTO. RED DE FECALES.
PERFILES LONGITUDINALES II.

-
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LONGITUDINAL 17 LONGITUDINAL 16

LONGITUDINAL 27: COLECTOR DE CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE FECALES



TIPO

TIPO DE UNION

DIAMETRO

CLASETU
BE

RI
A

JUNTA  ELASTICA

300/1200

90,135,180
S\UNE 127010

1500

TIPO DE
COMPACTACION

VIBRACION Y
COMPRESION RADIAL

COMPRESION EN
CABEZA

1200

POZO(D)
DIAMETRO

600

500

400

300

DIAMETRO
TUBERIA

C

1.
00

B D

1.
90

D

1.80

d1

d3

D C

Ad2

B

D

d4

Ad2

800

1000

1200

1500

1800

1500 180

1800 190

2000 210

2500 250

d4

d3

TU
BE

RI
A 

PR
IN

C
IP

AL

4.
00

CONDICIONES DE UTILIZACION:

TRAMOS DISCONTINUOS EN ALZADO

NUMERO DE TRAMOS CONCURRENTES
AL NUDO > 2

PLANTA 

ALZADO

NORMA UNE:127011:1995 EX

TU
BE

RI
A 

PR
IN

C
IP

AL

d1

D

Pozo Øext. Tapa Pozo (mm.)

Ø 1500

Ø 1800

Ø 2500

Ø 2000

Ø 1860

Ø 2180

Ø 2420

Ø 3000

HORMIGON H-350 #

 Ø 12  a  25 cm

* CIERRE ARTICULADO
ACERROJADO POR

DE POLIETILENO

APENDICE ELASTICO

NOTA:

JUNTA DE INSONORIZACION

EXTRACCION DE TAPA A 90^

*

*

*

ORGANISMO INDEPENDIENTE AUTORIZADO

EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN-124,
DEBERA ESTAR CERTIFICADA POR

NORMA: UNE-EN 124
CLASE D400 (40 T)

FUNDICION DUCTIL ISO 1083*

*

130º

NORMAS UNE-EN124

665

362

CLASE D.400

S/UNE 53962:2000 EX
PN-6.S20
TUBERIA PVC D=200 mm.

CURVA DE 45º PVC 200 mm.
PARA JUNTA ELASTICA

HORMIGON HM-20/P/20/IIa

IMBORNAL

Y EN 1452-2:1999 UNION MEDIANTE
JUNTA ELASTOMERICA

ALZADO -SECCION

HM-20/P/20/IIa
SOLERA DE NIVELACION 

D=1.20 /0.60
MODULO CONICO

VARIABLE

0.
10

0.
16

CERCO
ALTURA

TAPA DE REGISTRO DE F.D.
D.400 EN-124

TUBERIA DE D=200mm PN-6 S.20
S/UNE 53962:2000 EX Y EN 1452-2:1999
UNION MEDIANTE JUNTA ELASTOMERICA
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O

 95% PM

20

ADAPTADA

NIVEL MIN. DE 
COMPACTACION

ESPESOR
TONGADA Cm

CLASE ZAAD(25)

SITUACION

MATERIAL

ZANJA

TIPO DE ZAHORRA
ARTIFICIAL

URBANIZACION

ZA(25)

EXISTENTE

ARTIFICIAL
ZAHORRA

VIAL

Ø 600

Ø 645

Ø 186

250/276

200/226

250

200

282

231

65

65

20

20

276

226

DIMENSIONES
MARCADOR DEDIAMETRO

DE TUB.

Dim. (mm.)

A B
Agujero de
paso 0 mm.C

TUBERIA PVC. Ø200 mm.

DIAMANTE DE 225 mm. DE DIAMETRO.
TALADRADORA DE TUBOS CON BROCA DE
ORIFICIO REALIZADO MEDIANTE MAQUINA

JUNTA ELASTICA DE CAUCHO
SBR DE DUREZA 40 _5 IRM+

PARA JUNTA ELASTICA
CURVA 45  PVC. Ø 200 mm.TUBERIA PVC D=200 MM

PN-6 S.20 S/UNE 53962:2000 EX
Y EN 1452-2:1999
UNION MEDIANTE JUNTA ELASTOMERICA

Ø 0.60

0.
60

0.
12

0.
06

Ø 1.20

0.
25

0.
50

0.
20

SECCION
COTAS EN mm

REJILLA
COTAS EN mm

COTAS EN mm

INSTALACION

ENTRONQUE A LA RED

ENTRONQUE A POZO

0.
25

Ø 1.20 0.195

0.
50

COTAS EN mm

THA (FABRICACION CON CEMENTOS MR/SR)

  EN  124  

GS

  D  400  

D 400

EN 124

GS

TENAS
A NEM I

O

H=1.20+D.ext+0.10
B=D.ext+0.40+0.40xH

5

1

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR 

RELLENO DE ARENA
RETACADA (0/3mm)

D.ext+2x0.20

B

0.
20

D
.E

XT
 

1.
20

(M
IN

)

H

5

1

ESTRUCTURA DE
FIRME

NIVEL DE
PAVIMENTO

CONO CONICO

MODULO DE 

TIPO DE JUNTA DE
UNION ENTRE
MODULOS

MODULO DE BASE
ELEMENTOS 
PREFABRIC.

H
(CM)

MODULO CONICO

PESO

MODULO DE 

MODULO BASE

RECRECIDO

62.5        

25

50

100
70
80

90
100
110

400           

800           

1600       
1650

1850

2050
2250
2450

Ø VARIABLE

1.20

1.20

0.
16

H

1.20

H

(K)

1000

NORMA:UNE 127011:1995EX

RECRECIDO

0.60

0.16 0.16

0.16 0.16

0.16 0.16

0.16

H=VARIABLE

LADRILLO MACIZO DE
1 PIE DE ESPESOR
ENLUCIDO EN INTERIOR

MODULO DE RECRECIDO

CON MORTERO DE CEMENTO

BASE DE HORMIGON

HM-20/P/20/IIa

TAPA DE REGISTRO DE F.D.

MODULO CONICO

ARILLO ANCLADO CON

MORTERO 1:3

D=1.20/0.60

Ø 600

JUNTA ELASTICA

0.10 0.10

0.
10

D.400 EN-124

CANAL INFERIOR
HM-20/P/20/IIa

PLUVIALES

FECALES

ZAHORRA

ARENA SELECCIONADA RETOCADA

ARENA SELECCIONADA RETOCADA

HORMIGÓN EN MASA

ARENA SELECCIONADA RETOCADA

0.
20

0.10

0.10

0.10

0.20

Ø 100

5%

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO
RESISTENTES A SULFATOS . UNION
CON JUNTA ELASTICA UNE 127 010
CLASE 135. JUNTA GOMA TIPO TBG

BASE DE POZO PREFABRICADA DE HORMIGON
ARMADO, RESISTENTE A SULFATOS. Ø 100

CONO ASIMETRICO DE HORMIGON PREFABRICADO
DE Ø100xØ80

TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION
CON CIERRE ACERROJADO TIPO D400

SOLERA DE 20 CMS DE
HORMIGON EN MASA.

DETALLE DE POZO PEFABRICADO
PARA ALTURA <= 3 MTS.

Ø 100

5%

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO
RESISTENTES A SULFATOS . UNION
CON JUNTA ELASTICA UNE 127 010
CLASE 135. JUNTA GOMA TIPO TBG

BASE DE POZO PREFABRICADA DE HORMIGON
ARMADO, RESISTENTE A SULFATOS. Ø 100

CONO ASIMETRICO DE HORMIGON PREFABRICADO
DE Ø100xØ60

TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION
CON CIERRE ACERROJADO TIPO D400

SOLERA DE 20 CMS DE
HORMIGON EN MASA.

DETALLE DE POZO PEFABRICADO
PARA ALTURA > 3 MTS.

POZOS DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO CON Ø <= 600 mm.

Ø 150

5%

CONO ASIMETRICO DE HORMIGON PREFABRICADO
DE Ø100xØ80

TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION
CON CIERRE ACERROJADO TIPO D400

DETALLE DE POZO PEFABRICADO
PARA ALTURA > 3,33 MTS.

LOSA DE REDUCCION
Ø 100 x Ø 80LOSA DE REDUCCION

Ø 150 x Ø 80

SOLERA DE 20 CMS DE
HORMIGON EN MASA.

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO
RESISTENTES A SULFATOS . UNION
CON JUNTA ELASTICA UNE 127 010
CLASE 135. JUNTA GOMA TIPO TBG

PATES DE POLIPROPILENO DE 30X25

BASE DE POZO PREFABRICADA DE HORMIGON
ARMADO, RESISTENTE A SULFATOS. Ø 150

NOTA: LOS AGUJEROS EN LAS BASES DE POZOS, SE EJECUTARAN
EN TALLER DE FABRICACION, SEGUN PLANO DE POCERIA

ANILLO MODULAR DE Ø 80 x 100

POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE 800 A 1400 mm

JUNTA ELASTICA DE CAUCHO
SBR DUREZA 40 + 5(IRM)

REJILLA POZO BALSA DE LAMINACIÓN

CANALIZACIONES

POZO DE REGISTRO CON EJECUCIÓN PARCIAL "IN SITU"

POZO ARQUETA

IMBORNAL ACOMETIDAS

DESPIECE POZO

DETALLE DE CUBIERTA DE POZO ARQUETA

TAPA DE REGISTRO

POZO DE REGISTRO
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MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

contra la erosión #15Ø8
Mallazo de protección

Válvula antirretorno

ALZADO

Válvula antirretorno

contra la erosión #15Ø8
Mallazo de protección

3.99

7.50

"A"

C

C

EE

B

D

C

C

B

D

0.20

0.20

0.40

90°

45º

RASTRILLO

HM-20

HORMIGÓN  C/MALLAZO
PROTECCIÓN

0.20

0.20

0.05

Ø500

0.25

0.10

0.30 0.20 0.85

1.35
HORMIGON DE
RASANTEO HM-15

2
3

3
2

B

B

0.15

0.25

0.375

0.65

1.35

0.25

0.40

0.80

HORMIGON C/ MALLAZO

RASTRILLO

(Ancho Los Grajos: 4m )
(Ancho Cabañiles: 5m )

Rambla
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