D/D?.: MANUEL A. MARTINEZ BERNAL D.N.I.: 34.824.449-B
Titulacion: INGENIERO INDUSTRIAL. Colegiado/a n°.: 492
Por el Colegio Oficial de INGENIEROS INDUSTRIALES de MURCIA

En calidad de Proyectista y Director de obra de los proyectos de electrificacion del proyecto denominado: PROYECTO
DE ELECTRIFICACION URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION UNICA DEL SECTOR S.U.S.-11 “FERIAL”

DE CIEZA

cuyos datos identificativos son:

Promotor: JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION UNICA DEL SECTOR S.U.S.-11 “FERIAL”
DE CIEZA C.I.LF./N.I.F.: G-73.729.808

Titular final: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A. C.I.F./N.I.F.: A-95.075.578.

Situacion: UNIDAD DE ACTUACION UNICA DEL SECTOR S.U.S.-11 “FERIAL” DE CIEZA - MURCIA

Localidad: CIEZA Municipio: MURCIA.

CERTIFICA

Que para dar suministro eléctrico a esta urbanizacién Iberdrola nos indico que habria que ejecutar dos
actuaciones:

1. Por un lado para poder suministrar potencia de una manera inicial y mas rapida a la urbanizacién se ejecutaria un
refuerzo en la linea aérea de media tension denominada “CARRASQUILLA” cambiandole el conductor de LA-56 a
un conductor LA-100 que permitiria poder abastecer la urbanizacién por esa linea.

2. Por otro lado y puesto que lleva un desarrollo y una ejecucion mas lenta se nos solicita ejecutar otra linea aérea de
media tensién que trascurrira desde la subestacion de Cieza hasta un centro de seccionamiento que dara suministro
a la urbanizacion de acuerdo al proyecto presentado en este ayuntamiento.

De esta manera la urbanizacion quedara anillada y con suministro desde ambos puntos para disponer de una
mayora seguridad en el suministro. No obstante, cualquiera de los dos puntos es valido para el suministro de la
urbanizacién de manera completa.

La reforma y desvio de la linea aérea de media tensién denominada “CARRASQUILLA” se dejara ejecutada por
Iberdrola durante la primera quincena del mes de Julio de 2.023 con lo que la urbanizacidon ya contard con suministro
desde este mismo mes.

Adjuntamos a este certificado la siguiente documentacion justificando lo indicado en el certificado:

1.

PUNTO DE SUMINISTRO A LA URBANIZACION.

2. CONDICIONES TECNICAS INDICADAS POR IBERDROLA PARA EL REFUERZO DE LA LAMT
“CARRASQUILLA”".

3. PAGO DE DICHOS TRABAJOS DE REFUERZO DE LA LAMT “CARRASQUILLA” YA QUE ES UNA LINEA
EJECUTADA POR IBERDROLA.

4, FOTOS DEL REPLANTEO DE LA LAMT “CARRASQUILLA” YA QUE ADEMAS DE CAMBIAR EL
CONDUCTOR PARA PODER DAR SUMINISTRO SE HA EJECUTADO UN DESVIO PARA DAR
SUMINISTRO A LA URBANIZACION.

5. PLANO DEL TRAZADO DE LA L AM.T. “CARRASQUILLA".

6. SOLICITUD REALIZADA A ADIF PARA EL TRAZADO DE LA ACOMETIDA EXTERIOR QUE SERA EL
OTRO PUNTO DE SUMINISTRO DE LA URBANIZACION.

En Murcia a 05 de JULIO de 2.022 EL INGENIERO INDUSTRIAL

MARTINEZ Firmado digitalmente
por MARTINEZ BERNAL
BERNAL MANUEL maNUEL AGUSTIN -
AGUSTIN - 348244498
Fecha: 2023.07.07
348244498 13:52:15 +02'00"

Fdo.: MANUEL A. MARTINEZ BERNAL. Col n° 492
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Referencia: 9038516283

Asunto: Informacién de condiciones de Suministro de energia para Urbanizacion
Peotencia Solicitada: 11.679,000 kW
Localizacién: Fict P.P. SUS-11 CIEZA - MURCIA

Muy Sres. nuestros:

En relacién con el asunto de referencia, y tras estudiar fa informacién facilitada, les adjuntamos la siguiente
documentacién, en la que se indican las condiciones para la atencién de su solicitud:

e Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen de manera informativa las Instalaciones y trabajos a
realizar para poder atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompafian los siguientes documentos:

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexién y el trazado de la infraestructura eléctrica
necesaria.

b} Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la
realizacion de la infraestructura eléctrica

Teniendo en cuenta que la informacién facilitada por ustedes en su solicitud resulta incompleta, estas condiciones
que se le comunican a meros efectos informatives, han sido determinadas a fecha de hoy y podrlan variar en funcion
de la evolucién de las redes afectadas por su solicitud.

Para continuar con el presente expediente y poder concretar con mayor detalle la solucién técnica, facilitar el
presupuesto de la misma y su plazo de vigencia quedamos a su disposicién en la direccién de correo electronico
acometidas@i-de.es o en el teléfono 800171171.

Aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente.

-~

S

ALVARO CAMPOS
Jefe Distribucién Zona Murcia

1. (73729808 .
18 » 30530 CIEZA (Murcid

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid

Direccién de correo electrénico: acometidas@i-de.es -
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, 8.A.1, con sode sacial en Bilbao, Avenida San Adsidn, 48 Tnscrita en e Registro Marcantil de Vizeaye el Temo 3863; Libro 0, Felio 179; Sectién 8 Hoja BI-27057; Inscripcidn 1* -
CIF A-95075578
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crupo IBERDROLA
PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9038516283 Fecha: 11/02/2020
CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:
Potencia Solicitada: 11.679,000 kw Tensitn; 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXION:

La entrega de energia se hara a 20.000 V., segln lo sefialado en el plano adjunto.

CRITERIOS GENERALES
Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas":

1. Trabaios de refuerzo._adecuacién, adaptacién o reforma de instalaciones de la red de distribucién existente en
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalacicnes. De acuerdo a la normativa vigente, por
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..

2. Trabajos necesarios para la nueva extensién de red desde la red de distibucién existente hasta el primer
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier

empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por |-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U..

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

1. Propuesta de Trabaios de refuerzo_adecuacién. adaptacién o reforma de instalaciones red de distribucion:

Se realizara valoracién de los trabajos una vez se acepten las condiciones técnicas econémicas.
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las
instalaciones de nueva extension de red que vayan a ser utiizadas por més de un consumidor deberan
quedar en propiedad de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y
gravdmenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y fras la aceptacion del correspondiente
documento de cesién, I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. seréd la nueva titular de
dichas instalaciones siendo responsable de su operacién y mantenimiento.

OBSERVACIONES:

Para la realizacion de estos trabajos, deberan cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, las
Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribucion aprobados por la
Administracion competente.

Actualmente el punto de conexién esta incluido en un convenio de resarcimiento econdémico en vigor.
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esarrollo de los frabajos de extensidn segtin anexo adjunto

a vez que no$ remitan toda la documentacién y comuniquen la aceptacién del punto de conexion, especiﬁndo
referericia del kxpediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto cor(espondlente
ofde s¢/ valorark por una parte los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacién o reforma de instalaciones dela

! Dicha jlasiﬁcaci se efectita en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de
diciembife.
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crupe IBERDROLA
PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL

Referencia: 9038616283 Fecha: 11/02/2020

red de distribucién y por otra parte, los frabajos necesarios para la nueva extension de red, debiendo comunicar por
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepcion dsl presupuesto, su decision
respecto a la ejecucién de la obra.

Si no puede aportar la documentacién necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se
lo enviemos, debera indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solucién definitiva.

DETALLE DE DOCUMENTACION A FACILITAR POR EL SOLICITANTE:

A continuacién se coneretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor
detalle la solucién técnica y enviaries el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes:

a) Para instalaciones en baja tensién (BT) y media tensién (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto
de urbanizacion:

¢ Plano de ubicacién del punto de suministro/generacion con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
1/25.000.

« Plano de ubicacién de la CPM o de lafs CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.

o Planos de seccion y planta de los viales, cuando existan, entre ef punto de suministro y el punto de

conexion informado por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agus,
AP, gas, alcantarillado, etc. b

e Silasolicitud es para promocién de varios suministros:
En construccion vertical:
o Plano de sétano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan.
N° de viviendas por bloque, escalera y grado de electrificacion.
Tipo de calefaccién tanto instalada como preinstalada.
Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)
Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléctiico, etc.)

Plano de ubicacién de elflos Centrofs de Transformacién/Seccionamiento (si va en local, plano del

local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES)

En construccion horizontal:

c o 0 o0 o

o Nede viviendas, y grado de electrificacion.
Tipo de calefaccion tanto instalada como preinstalada.

Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)

o 0 ©

Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléctrico, etc.)
Potencia de alumbrado en viales.

Superficie destinada a usos industriales.
o Densidad de potencia (W/m?2) y superficle, en edificios de caracteristicas especiales.

no de ubicacién de elflos Centrofs de Transformacién/Seccionamiento (si va en local, plano del
, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de)

o

[»]

lano de ubicacién de la CPM o de lafs CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
- SUMINISTRO PRINCIPAL

Referencia: 90385616283 Fecha: 11/02/2020

s Planos de seccién y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro ¥ el punto de
conexién informado por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, si
existiesen.

¢ Plano de ubicacién de elflos Centro/s de Transformacién/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de |-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES)

c) Para instalaciones en BT/MT/alta tensién (AT) sujetas a proyecto de urbanizacion, ademés de las
anteriores:

e Fecha de publicacitn de las bases reguladoras de la Actuacion Urbanistica, aprobacion del proyecto de
urbanizacién o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitacién del desarrollo de ese suelo.

e Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los méximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial,
Plan de Reforma Interior o ficha urbanistica correspondiente, adjuntando justificacion documental de
estos parametros en soporte digital.

e Plano parcelario con viales y parcelas edificables, refiejando las edificabilidades asignadas a cada
parcela, asl como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El
plano serd preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberdn incorporar las
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante.

¢ Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente
sefialadas en el plano parcelario, asf como posible ubicacién de centros de transformacion y desarrollo
de las Lineas Subterraneas de Baja Tension correspondientes.

Los datos personales recopidos en sy solicitud serén tratados por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, E.AU. con la finalidad de gestionar a misma, siendo las bases
Ingales dal trammiento, el interds legiimo de I-DE REDES RICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitacién, su obligaciin legal de atenderla y, en su caso, la relacién
contractual que se formalice como consecuencia de ella. Bl titular de los datos yio su representanta legal tienen derecho @ acceder a sus datos personales objeto de
tratamiento, asi como solicitar la rectificacién de los datos inexactos o, en su caso, sdlicitar su supresién cuando los datos ya no ssan necesarios para los fines que fueron
recogidos, ademds de ejercer el derecho de oposicién y limitacién al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podréin ejercer dichos derechos enviando un escrito & la Oficna
Puntos Suministros, Apartado de Correos n® 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediants corren electrénico al Delegado de Proteccidn de Datos
en la direccién electrénica stencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atandidos sus derechos pueds presentar una meclamacion ante la Agendia Espafiota do
Proteccisn de Datos. Sus daios personales no seran comunicados a ningdn tercero ajeno a -DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.L., salvo qus los mismos le s=an
requeridos por imperativo legal ¥ serdn consarvados d te la itacién de su salicitud, la vig de la relacion cor tual que se formalice, en su caso, como
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la Informacidn. Asimismo, sus datos se podran mantener debidamente
blogueadas durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable.

o Sy R
JUNTA DE\COMPENSACION
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL

Referencia: 9038616283 Fecha: 11/02/2020

CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:

Potencia Solicitada: 11.679,000 kW. Tensién: 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXION:

La entrega de energla se hara a 20.000 V., segun io sefialado en el plano adjunto.

CRITERIOS GENERALES
Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas®

3. Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacién o reforma de instalaciones de la red de distribucion existente en
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..

4. Trabajos necesarios para la nueva extensién de red desde la red de distribucion existente hasta el primer
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U..

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

2 Propuesta de Trabajos de refuerzo_adecuacién.adaptacién o reforma de instalaciones red de distribucién:

Se realizara valoracién de los trabajos una vez se acepten las condiciones técnicas econémicas.
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las
instalaciones de nueva extensién de red que vayan a ser utilizadas por més de un consumidor deberan
quedar en propiedad de |-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y
gravdmenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptacion del correspondiente
documento de cesién, I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. serd la nueva fitular de
dichas instalaciones siendo responsable de su operacién y mantenimiento.

OBSERVACIONES:

Para la realizacién de estos trabajos, deberéan cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, las
Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribucién aprobados por la
Administracién competente.

Actualmente el punto de conexién esta incluido en un convenio de resarcimiento econémico en vigor.

arrollo de los trabajos de extension segun anexo adjunto

Ana vez Que nos remitan toda la documentacién y comuniquen la aceptacion del punto de conexion, especificando
"rEiT:ia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente
onde sfeivaloraré por §na parte los trabajos de refuerzo, adecuacidn, adaptacién o reforma de instalaciones de la

!
\ |
Dich‘t{clpsiﬁcacidn se efkctiia en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de
liciembre.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL

Referencia: 9038616283 Fecha: 11/02/2020

red de distribucién y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extension de red, debiendo comunicar por
su parte de manera expresa en el ptazo de tres meses a contar desde la recepcion del presupuesto, su decision
respecto a la ejecucién de la obra.

Si no puede aportar la documentacién necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se
lo enviemos, debera indicarlo por escrito, para poder avanzar con fa solucién definitiva.

DETALLE DE DOCUMENTACION A FACILITAR POR EL SOLICITANTE:

A continuacién se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor
detalle la solucién técnica y enviaries el Presupuesto y Pliege de Condiciones Técnicas correspondientes:

d) Para instalaciones en baja tensién (BT) y media tensi6n (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto
de urbanizacién:

« Plano de ubicacién del punto de suministro/generacién con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
1/25.000.

¢ Plano de ubicacién de la CPM o de la’/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.

« Planos de seccién y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexién informado por I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agua,
AP, gas, alcantarillado, etc. b

¢ Sila solicitud es para promocién de varios suministros:

En construccién vertical:

o}

o o ¢ 0 O

Plano de sétano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan.

NP de viviendas por blogue, escalera y grado de electrificacion.

Tipo de calefaccion tanto instalada como preinstalada.

Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.)

Potencia necesaria para sefvicios génerales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléctrico, ete.)

Plano de ubicacién de elflos Centrofs de Transformacién/Seccionamiento (si va en local, plano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES)

En construccion horizontal:

ION

JUNTA DE COMPE

PLAN PARCIAL SUS-1

C.I.F. G73729903

o N°de viviendas, y grado de electrificacion.
o Tipo de calefaccion tanto instalada como preinstalada.
o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, efc.)
o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehiculo eléctrico, etc.)
o Potencia de elumbrado en viales.
o Superficie destinada a usos industriales.
S o Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de caracteristicas especiales.
Plano de ubicacion de elflos Centrofs de Transformacién/Seccionamiento (si va en locel, plano del
. cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de)
= e) \ Para instalacidnes en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyacto de urbanizacién:
§ Plano de Ubicacién del punto de suministro/generacion con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y
- 1/25.000.
[sa]
= Plano de ubicacién de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.
a
u
g
& 2
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL

Referencia: 90385616283 Fecha: 11/02/2020

e Planos de secclén y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de
conexion informado por -DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, sl
existiesen.

e Plano de ubicacién de elflos Centro/s de Transformacién/Seccionamiento (si va en local, piano del
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES)

f) Para instalaciones en BT/MT/elta tensién (AT) sujetas a proyecto de urbanizacién, ademés de las
anteriores:

« Fecha de publicacién de las bases reguladoras de la Actuacién Urbanistica, aprobacion del proyecto de
urbanizacién o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitacién del desarrolio de ese suelo.

e Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los méximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial,
Plan de Reforma Interior o ficha urbanistica correspondiente, adjuntando justificacién documental de
estos pardmetros en soporte digital.

» Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a cada
parcela, asi coma las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El
plano seré preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberén incorporar las
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcelfa resultante.

e Instalaciones eléctricas particutares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente
sefialadas en el plano parcelario, asi como posible ubicacién de centros de transformacion y desarrollo
de las Lineas Subterraneas de Baja Tensién coirespondientes.

Los datos personales recogidos en su solicitud serén tratados gtrl-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A . con la finalidad de gestionar la misma, slenda las bases
legales del tratarniento, ef interas legitimo de |-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitacién, su cbligacién lega) de atenderle y, en su caso, la relacién
ocontractual que se formalice como consscuencia de effa. Bl fitular de los dsitos ylo su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto do
tratamiento, asi como solicitar fa reclificacién de los datos inexactos o, en su caso, sdlicitar su suprasién cuando los datos ya no sean hecssarics para los fines que fuercn
recogides, ademds de ejercer et ho de oposicién y limitacién al tratamiento y de portabilidad de los datos. Padrén ejercer dichos derechos enviando un esorito a la Oficina
Punios Surministros, Apariado de Comecs n® 61147, 28080 Madrid, adjuntande copia de su DI o Pasaporte o mediante correa electrinico al Delegado de Protaccidn de Datos
an ka direccion electronica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fustan atendidos sus derechos puede presentar una reck ion ante la Agencia Espafiola do
Proteccién de Datos. Sus datos personales no serin comunicados & ninglin tercero ajeno a |-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.AU,, salvo que los mismos le sean
requeridos por imperativo legal y semin conservados durante la tramitacidn de su solicitud, la vigencia de la relacién contractual que se formafice, en su caso, como
consecuencia de ka trisma y el plazo necesaria para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la \nfarmacidn. Asimismme, sis datos se podrdn mantsner debldaments
blogueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplficable.
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El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el disefio de las
instalaciones, la redaccién del proyecto en su caso, tramitacién y legalizacion de las instalaciones, ejecuci6n

de las mismas y finalizacién de las instalaciones, cesién, recepcién y conexion de las mismas a fa red de
distribucién para su puesta en servicio.

1 DISENO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCION DEL PROYECTO

N e O N e e e e — e, ———— e

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, con arreglo a lo indicado en la legislacién vigente, ha fijado el punto de
conexion para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas.

Desde el punto de conexién definido, el Solicitante del nuevo suministro disefiara las instalaciones de
acuerdo a las caracteristicas informadas en el pliego de condiciones de la solicitud, redactard proyecto de
las instalaciones que lo precisen y que sean necesarias para atender al fin que han de servir, teniendo en
cuenta en el disefio de las instalaciones y en su caso en la redaccién del proyecto, cuantas normas,
reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento.

De forma no exhaustiva se enumera a continuacién la normativa a tener en cuenta en la definicién de los
condicionantes técnicos de la instalacién:

1) Reglamentacion Electrotécnica de caracter general:
e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (Real Decreto 842/2002)
+ Reglamento Electrotécnico de Lineas (Real Decreto 223/2008)
« Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformacién (Real Decreto 337/2014)
2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora
e Instalaciones de distribucion: Todas las instalaciones, deberan ajustarse a los Manuales
Técnicos, Normas de i-DE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio:
hitp://www.f2i2.@_Meqis!acionsequridadindustrial/EsneciﬁcacionesEmoresasSuministradoras. as
px?reql=RCESCT
htfp:MNW.f2i2.neMeqislacionsequridadx'ndustrial/EspeciﬂcacionesEmpresasSuministradoras.as
Dx?7reqi=RLAT .
http:/Mww.f2i2.neMeqislacionsequridadindustrialesneciﬁoacionesEmpresasSuminish'adoras.as
px?regl=REBT
y aquellas aprobadas por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas , siendo de
especial relevancia los siguientes:
o MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tension (hasta 30kV) y baja
tension
o MT 2.03.20-VIl Normas particulares para instalaciones de atta tensién (hasta 30kV) y
baja tension. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio).
« Instalaciones Particulares del Solicitante: Serdn de aplicacién los Manuales Técnicos
disponibles en la web de del Ministerio:
htthMww.fZ:'Z.net/leqisIacionsequridadfndustriaI/EsgeciﬁcacionesEmpmsasSuministradoras.as
px?regi=RCESCT
htfg://www.fziz.netﬂegislacionseguﬂdacﬂndush"ial/EsQeciﬁcacionesEmgresasSuministradoras.as
px2regi=RLAT
htto-#www.f2i2.netlegislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras. as
px?reqi=REBT
y aquellos aprobados por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas, teniendo especial
relevancia los siguientes:
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o MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT

o MT 2.80.12 Especificaciones particulares para las instalaciones de enlace

T 2.80.10-VIl Normas Particulares para instalaciones de enlace en edificios
dastinados principalmente a viviendas. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio)

normativa\técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento.

as y dispdsiciones autonémicas y municipales (normas urbanisticas, medioambientales, etc),

S do el peticidnario responsable de la obtencion de todos los permisos, autorizaciones o licencias
. arios para realizar, establecer y garantizar con carécter definitivo la permanencia
= iofes.
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I-DE Redes Eléctricas Inteligentes colaborara con el Solicitante en la definicién de las instalaciones y en su
caso en la redaccién del proyecto prestando asesoramiento técnico de forma que las instalaciones
finalmente proyectadas estén de acuerdo a las prescripciones técnicas sefialadas.

Para ello, y en el caso especifico de instalaciones con proyecto, el Solicitante enviard una copia del
proyecto a los servicios técnicos de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, los cuales emitirdn escrito de
conformidad o de observaciones una vez analizado el mismo. En el caso de existir estas observaciones se
han de incorporar al proyecto final, que ha de contar con la conformidad de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes.

Ademés, el Solicitante aportara previo al inicio de las obras y su legalizaci6n, una copia de los proyectos de
sus instalaciones particulares que ademés estardn de acuerdo al articulo 110 del RD 1955/2000 scbre
“Perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, adoptando, en su caso, las medidas
necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los limites
astablecidos en el articulo 104 del citado Real Decreto y, del mismo modo, deberén estableciendo el
conjunto de medidas que minimicen los riesgos derivados de la falta de calidad. Por ello, los equipos
instalados deberan cumplir los limites de emisién de perturbaciones indicados en las normas nacionales e
intemacionales de compatibilidad electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-EN
50.160 o CEl, y las instalaciones estaran disefiadas para funcionar con Ia calidad descrita en esas mismas
normas.

2 TRAMITACION Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

El Solicitante gestionara y obtendr4, antes de iniciar la ejecuci6n de las instalaciones, todas las licencias y
permisos necesarios, asi como cualesquier documentos suficientes en derecho para establecer y garantizar
la permanencia de las instalaciones.
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de
particulares que puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes:

e Licencia municipal de obras.

» Permisos de ejecuci6n del érea de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.

e Permisos de puesta en servicio del drea de Industria de la Comunidad Auténoma.

e Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vias de ferrocarril, lineas

eléctricas o telecomunicaciones.

s Etc.
Las instalaciones discurriran por dominio publico. En el caso de instalaciones que vayan a ser cedidas a la
empresa Distribuidora, cuando por razones justificadas, esto no fuese posible, se tendra que disponer
ademas de una servidumbre de paso y permanencia de la instalacién (permisos de ubicacion de apoyos,
vuelo conductores o franja de una anchura de tres metros en toda su longitud, convenientemente delimitada
en el caso de lineas subterrdneas). Estas servidumbres deben quedar registradas mediante documento
publico.
De Ia misma manera, serd necesario que, quien sea su propietario, otorgue mediante documento puablico
servidumbre de uso de caracter permanente a favor de la empresa Distribuidora, mientras se mantenga el
suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento de las instalaciones de distribucién
(centros de trasformaci6n, centros de seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano
que se protocolizard en la escritura, observando a todos los efectos, en caso de ser necesaria, la
servidumbre de paso de cables de energia eléctrica.
En las instalaciones que requieran proyecto, cuando la tramitacion ante la Administracién sea realizada por
la empresa Distribuidora, el Solicitante aportara ejemplares del proyecto validados para su tramitacion,
figurando como titular I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y como promotor el Solicitante. Una vez autorizado

rz —ylaprobado el proyecto se informaré al Solicitante para que pueda iniciar la obra.
© ——S

7y g 3 EC N _DE LAS INSTALACIONES

v

So\pltante ejecitara a su cargo las instalaciones diseiiadas.
en las \obras con proyecto, con anterioridad al inicio de la construccin de las instalaciones,
ocedatd a la desidnacién de la Empresa Instaladora que ejecutara los trabajos, notificandolo a la empresa
tribujdora (persona fisica o juridica adjudicataria de la obra, asi como el Técnico Proyectista, y et Director
Obr?; ambos debkran estar convenientemente acreditados).

Enfpresa Instaladora se responsabilizard de garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la
moria eléctrica y de los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las instalaciones.
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Cuando exista proyecto, la Direccién Facultativa de la obra se responsabilizara de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las
obras.

Se evitara la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas existentes, o a su entorno, y
que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razén del servicio esencial
que de ellas depende, sino por ¢l grave peligro de accidents que ello significaria. No obstante, cuando la
situacién asi lo requiera, el Solicitante debera ponerse en contacto con la empresa Distribuidora para
consensuar la solucién 6ptima. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes no sera responsable de los dafios a
personas O cosas, cortes de suministro eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado con obras no
ejecutadas por personal propio.

Para coordinar correctamente el proceso de ejecucitn de las obras y facifitar y agilizar la recepcion, cesién
de las instalaciones y su puesta en servicio, las obras podrén ser supervisadas por personal técnico de la
empresa Distribuidora, o empresa por ésta designada, aplicando en cada caso los medios de coordinacion
de actividades que se establezcan para poder acceder a la misma.

Para poder realizar dicha supervision, la Direccién Facultativa cuando exista proyecto 0 la Empresa
instaladora cuando no lo haya, avisard al personal de |-DE Redes Eléctiicas Inteligentes con antelacion
suficiente del comienzo de las obras asf como del proceso de ejecucion de los trabajos, en los hitos que
empresa Distribuidora considere oportunos y en cualquier caso siempre que se frate de las siguientes
actividades:
e Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentacién de apoyos, puesta a tierra, tensado de
conductores.
e Redes Subterraneas: apertura de zanjas, colocacién de tubos y arquetas, tendido de cable,
ejecucioén de empalmes y verificacion de cables.
e Centros de Transformacion: mediciones de tiemas y tensiones de paso y contacto.
Los materiales a emplear serdn nuevos y responderan a ja Norma I-DE Redes Eléctricas Inteligentes
correspondiente, siendo de fabricantes homoalogados por la empresa Distribuidora.

4 FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES, CESION, RECEPCION Y CONEXION DE LAS MISMAS

Finalizadas las instalaciones, el Solicitante procederd a comunicar esta circunstancia a I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, que procedera en su caso, con la revisién final previa a la puesta en servicio.

A la finalizacién de los trabajos se debera aportar, entre otros, la siguiente documentacién cuando aplique:

1. Documentacién de finalizacién de los trabajos de la empresa instaladora

2 Documentacién de tramitacion y legalizacion de las instalaciones, segln lo indicado en el punto
anterior: licencias, permisos ambientales, de puesta en servicio de la instalacién, permisos de
particulares y organismos oficiales afectados, etc.

3. Documentacion técnica de la instalacion y verificaciones y ensayos hechos a ia misma:

e Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, €l instalador y ¢l Director de Obra (en
aquellos casos donde haya proyecto), con detalle de los restantes servicios. A ser posible
también en formato digital, Microstation o Autocad, a escala 1: 500 para redes subterraneas y
escala H 1:2.000 y V 1:500 para redes aéreas.

Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo.
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Certificado de Verificaciones y Ensayos: para lineas subterraneas. Se presentard certificado de
s seglin MT 2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para lineas aéreas se presentara el
certificado de mediciones de puestas a tierra y tensiones de paso y contacto.

Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el centro de transformacion, de
resistencia mecanica del forjado y del aisiamiento térmico y de cumplimiento de la normativa
autonémice y municipal sobre aislamiento acistico.

Hoja de Instalaciones de Enlace.

Memoria Técnica de Disefio

Cuando ex|sta proyecto, certificados finales de direccién de obra de instalaciones particulares y
de distributién, debidamente diligenciados por el Colegio Oficial correspondiente (o bien
acompafiados de la declaracién, como titulado competente, para la actuacién en un reglamento
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de seguridad industrial), en el que se incluiran las modificaciones que durante la ejecucion de
los trabajos se hayan realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado.

e En los casos de lineas de AT Sera necesario disponer de la documentacion técnica para la
puesta en servicio definida en la ITC-RAT 22 Documentacién y Puesta en servicio de las
Instalaciones de Alta Tension y en la ITC-LAT 04 Documentaci6n y puesta en servicio de las
lineas de alta tension.

Respecto a las instalaciones particulares, indicarles que éstas deberén a su vez haber sido ejecutadas por
un instalador autorizado. Con antelacién suficiente, se comunicaré por su parte su finalizacion y se facilitara
a la empresa Distribuidora el acta de Puesta en Marcha y/o Certificado de Instalacién Eléctrica.

41 Cesién de instalaciones:

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribucién, se emitira por parte de la
empresa Distribuidora el documento de cesién correspondiente, en el que constara un plazo de un afio de
garantia para la obra vista y fres afios de garantia para la obra oculta. El periodo de garantia contara a partir
de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparacién y/o
sustitucién de cuantos defectos constructivos se detecten, con las condiciones que se indiquen en el
documento de cesién, y responsabilizdndose de las reclamaciones derivadas de su actuaci6n.

En la aceptacién de las instalaciones realizadas, la transmision se entender4 libre de cargas y gravamenes.
Caso de rechazarse las instalaciones, indicandose los motives, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes no se
vera obligada a efectuar suministro alguno a través de ellas.

La recepcion de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de tas posibles garantias ni exencién de
cualquier responsabilidad que pueda derivarse de los dafios producidos durante la ejecucién.

La instalacién ejecutada que debera ser cedida estara sujeta al Impuesto sobre el Valor Afiadido debiendo
cumplirse con todas las obligaciones fiscales dimanantes de este hecho.

4.2 Conexién de instalaciones.

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, a instancias del Solicitante, y de acuerdo con la empresa instaladora,
programaré la ejecucién de la conexién y puesta en servicio, obteniendo en los casos que se precise la
pertinente acta de puesta en marcha. Para los casos en los que se requieran descargos de instalaciones en
servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales pertinentes, la solicitud de
puesta en servicio se deber4 realizar con un plazo minimo de 20 dias.

Una vez puesta en servicio la instalacién por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podra
proceder a la contratacién del suministro de energia eléctrica con empresa Comercializadora.

C.IF. G73X9808 |
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El presente documento recoge 10s requisitos fundamentales que se deben observar durante el disefio de las
instalaciones, la redaccion del proyecto en su caso, tramitacion y legalizacion de las instalaciones, ejecucion
de las mismas vy finalizacién de las instalaciones, cesion, recepcién y conexion de las mismas a la red de
distribucién para su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar, cuya responsabilidad de ejecucion es
del Solicitante, sean ejecutados, a requerimiento de éste por la empresa Distribuidora.

1 DISENO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCION DE PROYECTO

DIOENG L LAY N A S ey ————,—,— ———————————

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, con arreglo a lo indicado en la legislacion vigente, ha fijado el punto de
conexion para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas.

Desde el punto de conexién definido, la empresa Distribuidora proyectara las instalaciones necesarias para
atender al fin que han de servir, teniendo en cuenta en su disefio y en su caso, en la redaccion del proyecto,
cuantas normas, reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento.

De forma no exhaustiva se enumera a continuacién la normativa a tener en cuenta en la definicién de los
condicionantes técnicos de la instalacién:

1) Reglamentacion Electrotécnica de caracter general:
e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (Real Decreto 842/2002)
e Reglamento Electrotécnico de Lineas (Real Decreto 223/2008)
» Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformacion (Real Decreto 337/2014)

2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora
o Instalaciones de distribucién: Todas las instalaciones, deberén ajustarse a los Manuales

Técnicos, Normas de i-DE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio:

http:/tvww. £2i2.net/legislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmoresas Suministradoras.as
px?regi=RCESCT
hrt,g:/Mww.f2i2.net/tegislacionsaguﬂdacﬁnduslrial/Es@ciﬁcacionesEmgr_gsasSuministradoras.as

px?2regi=RLAT
h@://i/vww.f2i2.neMeqislacionseguridadindustﬁal/Esggct'ﬂcacionesEmgresasSuminisiradoras.as
px?regi=REBT

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento.
4) Normas y disposiciones autonémicas y municipales (normas urbanisticas, medioambientales, etc).

El Solicitante o la empresa Distribuidora (cuando asi lo estipule Ia Administracién competente), tramitaré el
proyecto técnico de las instalaciones para obtener la Autorizacién Administrativa y la Aprobacién del
Proyecto Técnico. Las obras ejecutadas por la empresa Distribuidora seran tramitadas a su nombre y
quedarén de su propiedad.

2 TRAMITACION Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

JNA L A I T e e e e e e ————

La empresa Distribuidora gestionara y obtendra, a cargo del Solicitante, antes de iniciar la ejecucién de las
instalaciones, todas las licencias y permisos necesarios, asi como los documentos suficientes en derecho
para establecer y garantizar la permanencia de las instalaciones.

Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de
Rarticulares que puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes:

s Licencia municipal de obras.

3
(=]
—
=
;‘2

Permisos de ejecucién del 4rea de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.
Permisosde puesta en servicio del rea de Industria de la Comunidad Autdnoma.
] Permisos d® cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vias de ferrocarril, lineas
eléctricas o télecomunicaciones.
Eic.
5 erl coste en qué incurra la empresa Distribuidora para la obtencién de la Autorizacién Administrativa
s Fién del proyécto técnico, en los casos que se precise, ser4 por cuenta del Solicitante. Si no se
© ZaprobaSen los proyegtos presentados para su tramitacién administrativa, se estard a lo que la
~Abministracion determine y, en caso de variacién sustancial de las caracteristicas del disefio de las
“jnstalaciones, se procedera a revisar los costes de dichos trabajos.
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De igual manera se procedera en cuanto a las posibles variaciones consecuencia de la imposibilidad de
consecucién de permisos de paso y establecimiento.

En el supuesto de que dichos costes no estuvieran contemplados en el presupuesto aceptado por el
Solicitante, la empresa Distribuidora comunicard previamente al Solicitante dichos costes para su
aceptacién y continuacién de la tramitacion.

La empresa Distribuidora no se responsabiliza de los plazos de obtencion de la Autorizacién Administrativa
y Aprabacién del proyecto técnico, asf como de los plazos de obtencién del resto de autorizaciones y
permisos. La demora en el otorgamiento de dichos permisos y autorizaciones no dar4 lugar a compensacion
econdémica o indemnizacién de ningtin tipo a favor del Solicitante.

3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
La empresa Distribuidora ejecutaré las instalaciones proyectadas a requerimiento del Solicitante.

4 FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES, CESION, RECEPCION Y CONEXION DE LAS MISMAS

Finalizadas las instalaciones, la empresa Distribuidora procedera a comunicar esta circunstancia al
Solicitante, para que si asi lo desea, proceda con la revisién final previa a la puesta en serviclo.

41 Cesidn de instalaciones:

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribucion, en este caso en el que la
empresa Distribuidora es quien ejecuta directamente la obra, no es necesario documento de cesion
correspondiente.

4.2 Conexién de instalaciones.

La empresa Distribuidora programaré la ejecucion de !a conexion y puesta en servicio, obteniendo en los
casos que se precise la pertinente Acta de Puesta en Marcha. Para los casos en los que se requieran
descargos de instalaciones en servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se debera realizar con un plazo minimo de 20 dias.

Una vez puesta en servicio la instalacién por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podra
proceder a la contratacién del suministro de energia eléctrica con empresa Comercializadora.
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crupo IBERDROLA COMUNICACION
SOLICITANTE: Junta Compensacién de la U.A. PP SUS-11 Cieza
COORDENADAS UTM: | X: Y:
EXPEDIENTE SIC: 9038516283
EXPEDIENTE SIGOR: C000854005

RESOLUCION DEL ESTUDIO

En relacién con su escrito de fecha 26-12-2019 por el que solicitan la revisién de las condiciones del
punto de entronque concedido el pasado 14.08.2019, les comunicamos nuestra conformidad a mantener
la misma solucién técnica que la informada en el afic 2013. En tal sentido, a continuacién, les
actualizamos la solucién técnica de acceso/conexién para atender potencia total solicitada de 11.679
kW para suministros en BT, con la adecuada garantia de potencia y calidad de suministro y teniendo en

cuenta la actual reglamentacién y el sobredimensionamiento a cargo i-DE, si este se llevase a cabo, de la
nueva lfnea de 20 kV desde la ST Cieza.

Et punto de conexién se establece en barras de 20 kV de la ST Cieza, a partir del cual, se precisan los
siguientes desarrollos de red:

Infraestructuras a realizar por I-DE, repercutibles al promotor, que quedarén en propiedad de I-DE:
1. Una celda de Iinea de 20 kV 5/B en la 5T Cieza.

2. Trabajos en el interior de la ST Cieza para la conexién y tendido del circuito de 20 kV indicado
en el siguiente apartado 3, a la nueva posicién de linea de 20 kV indicada en el apartado 1. Se
emplearéd conductor HEPRZ1 Al 1x400 mm? por el interior de [a ST.

Los anteriores desarrollos, repercutibles al 100% al promotor, se valorardn en el momento de
suscribir el correspondiente convenio de ejecucidn de infraestructuras.

Actuaciones e infraestructuras a ejecutar por cuenta y a cargo del promotor, que deberan ser cedidas en
propiedad a I-DE:

3. Una linea de simple circuito 20 kV, de seccién LA-100 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al
1x240 mm?2 en su tramo subterrineo, desde los limites de la ST Cieza, conectando con los

circuitos descritos en el anterior apartado 2 y uno de los centros de reparto indicados en el
apartado 5.

Antes de suscribir el correspondiente convenio de ejecucién de infraestructuras se consultara

don Planificacién por si se decide ejecutar esta Ifnea en doble circuito, siendo el coste de este
¢bredimensionamiento a cargo de |-DE.

PARCIAL S|
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Una Ifnea de simple circuito 20 kV, de seccién LA-100 en su tramo aéreos y de HEPRZ1 Al
1x240 mm? en su tramo subterrdneo, desde la red existente en la zona, més concretamente
desde [a L/Carrasquilla 20kV, en ef tramo comprendido entre los apoyos 613743 y 613724 hasta
el segundo de los centros de reparto indicados en el apartado 5.

Dos Centros de Reparto automatizados, emplazados en zonas distantes y cubriendo zonas de
igual extensién del desarrollo urbanfstico dentro de la zona de la peticién, con acceso libre
desde vial puiblico, y configuracién de simple barra, al que se conectaran los aniflos que se
indican en al apartado 6.

Desarrollo, conforme a necesidades de la solicitud, de los centros de transformacién y las redes
correspondientes de Media Tensién conforme a los siguientes criterios:

e Se ejecutardn al menos dos anillos corridos de CSMT, con conductor HEPRZ1 240 mm? Al,
entre ambos CRs, a los que se conectaran en entrada-salida los CTD’s necesarios para la
actuacién, procurdndose que ef trazado de los mismos discurra por zanjas diferentes.

e Cada anillo no superar las 4,000 kVA instaladas.

e Los CTD’s serdn los adecuados a sus necesidades, con aislamiento integral de SF6, sin
sobrepasar las 400+400 kVA por CTD

e Se instalard automatizacién en todos los centros de transformacién a instalar.

e La red interna se interconectard con la red preexistente en el punto més conveniente de la
Ifnea que cruza la zona de actuacién (derivacién de la L/Carrasquilla).

e Las instalaciones que realice el peticionario para su cesién a |-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. se realizarin conforme a las normas y procedimientos aplicables de |-
DE, y especialmente en este apartado al MT 2.03.20.

Se soterrardn o desviardn todas las instalaciones que actualmente cruzan los terrenos de la
peticién, integrdndolas con las nuevas instalaciones a ejecutar, utilizando conductor que no
limite la capacidad de [a LMT original, y como minimo con cable HEPRZ1 Al 1x240 mm?.

Desarrollo, conforme a necesidades de la solicitud, de las redes correspondientes de Baja
Tension. Esta red se disefiard de forma anillada.

Los terrenos de la peticién estdn atravesados por el D/C 132 kV Blanca-Cieza-Jumilla y Blanca-
Cieza-Luzentia. Deberd respetarse su servidumbre y distancias de seguridad dictadas por el

reglamento. Si el promotor requiere su desvfo o soterramiento, serd realizado por I-DE con cargo
al solicitante.

es:

total se condiciona a la puesta en servicio de todas las instalaciones de la red de

istribucién descritas en este informe, ya sean ejecutadas por I-DE o por el peticionario.

bservaciorjes:
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Grupo IBERDROLA
ASUNTO: P.A. Junta Compensaci6n de [a U.A, PP SUS-11 Cieza-11.679 HOJA 3 de3

kW (Sic: 9038516283/ Sigor:C000854005)

Para efectuar la conexién de las nuevas instalaciones a la actual red de distribucién de I-DE, es preciso
realizar trabajos de acondicionamiento en esta. Dichos trabajos de extensién de red consistentes en el
entronque en la ST existente, serdn realizados directamente por I-DE por razones de seguridad del
personal y garantfa del servicio. Una vez recibida su aceptacién a esta propuesta técnica y el proyecto
correspondiente donde queden definidas las condiciones en las que se ejecutard la conexién, y tras
estudiar la conformidad de las mismas, se realizar4 la valoracién econémica de dichos trabajos.

El plazo de validez del presente informe es de SEIS meses. La aceptacién por parte del solicitante de las
condiciones debe ser explicita, indicando en qué capacidad y con qué apoderamiento actfia el
firmante de la misma. En caso de que, tras |a aceptacién, el comienzo de trabajos no se realice en un
plazo inferior a un afio, el punto de conexién y las condiciones econémicas perderén su validez.

Este informe sustituye y anula al informe de referencia prmu19129v1.0 de fecha 14/08/2019.

NOTA: Las instalaciones que realice el peticionario para su cesién a I-DE Redes Fléctricas Inteligentes,
S.A.U. se realizarin conforme a las normas y procedimientos aplicables de I-DE.

CARRASZUALLA (N2 mETav A)

\JU

A DE COMPENSACION
PLAN PARCIADSUS-11
C.L.F\G73729808

Paseo, 12 - Planta B}, 30860 CIEZA (Murcia)
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CONDICIONES TECNICAS INDICADAS
POR IBERDROLA PARA EL REFUERZO DE
LA LAMT “CARRASQUILLA”



crupo IBERDROLA
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JUNTA DE COMPENSACION DE LAU.A. P.P. SU
C/PASEO, 12

30530 CIEZA (MURCIA)
Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

Asunto: Solicitudes de modificacion de Instalaciones de |I-DE
Localizacion: Fict P.P. SUS-11 CIEZA - MURCIA

Muy Sres. nuestros:

En relacién con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentacion, en la que se indica las
condiciones en la que sera atendida su solicitud:

s Propuesta Técnica en la que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder atender su
solicitud. A la misma se acompaiian los siguientes documentos:

a) Planos de la zona, en los que se indica |a infraestructura eléctrica necesaria.

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la
realizacion de la infraestructura eléctrica.

c) Guia de la documentacién que debera aportarse para la gestion del proyecto en cada una de sus fases
(tramitacion, obtencion de permisos, ejecucion, finalizacién y puesta en servicio).

d) Anexo de Telegestidn, en el que se detalla los equipos de Telegestién a instalar.

¢+ Propuesta econdmica de las instalaciones y trabajos descritos en la propuesta técnica.

Para continuar con la tramitacién de su solicitud, deberan remitirnos debidamente cumplimentado el ejemplar para la
empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptacién, junto con los anexos necesarios, segun la opcion
de pago escogida.

El envio de esta documentacion pueden realizarlo de |a siguiente manera:

o Por correo ordinario, a la direccién Apartado Correos 22 FD - 48080 - Bilbao.
(Esta opciodn es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliacion)

¢ Electronicamente, a la direccion de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicacién Web
GEA (disponible para profesionales autorizados).

El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. Transcurrido dicho plazo
sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos opciones
propuestas y sin que se haya realizado el pago, sera necesario realizar una nueva solicitud.

Si desean realizar alguna consulta o aclaracién, o modificar las caracteristicas de su solicitud, pueden ponerse en
contacto con nosotros en la direccién de correo electronico acometidas@i-de.es o en el teléfono 900171171.

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasion para saludarles muy
atentamente.

R
ALVARO CAMPOS
Jefe Distribucién Zona Murcia
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crupe IBERDROLA

PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

Caracteristicas de la solicitud

Alcance: Modificacién de de instalaciones.

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar

Para la modificacion de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos
clasificados en:

Trabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacién, reforma o modificacién de instalaciones de la red de
distribucién existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de ,seguridad,
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.AU.

1. Cambio de conductor.

De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislacion vigente, es
preciso que:
e Se ponga a nuestra disposicion el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a
ejecutar por esta empresa distribuidora

CONDICIONES TECNICAS:

El solicitante serd responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecucion de las
obras que realice. Se evitard la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo
por razén del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello
significaria. Debera, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina
cualquier responsabilidad (dafios a personas 0 cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no
atender este requerimiento pudieran producirse.

OBSERVACIONES:

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relacién con esta peticion no seran finalizados hasta
la conclusion de este expediente.

OBSERVACIONES TECNICAS:

El cambio de conductor queda condicionado a la optencién de los permisos oficiales y particulares que
puedan ser afectados por los trabajos de cambio de conductor.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 8038768995 Fecha: 31.08.2020

Para la realizacion de estos trabajos, deberan cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de
Distribucion aprobados por la Administraciénn competente.

Propuesta econémica de los trabajos a realizar

Cantidad Importe
Modificacién de instalaciones 31.424,69 €
LAMT CARRASQUILLA - 31.42469 €
Desmontaje Apoyes 2,00UD B
Nuevos Apoyos 2,00UD
Apoyos renovados. 2,00 UD
Desmontaje Linea (Metros) 216,00 M
Nuevos Elementos MP 1,00 UD
Horas de Alquiler de Grupos Electrégenos 1,00 UD
Nueva Linea (Metros) 196,00 M
Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacién o reforma de instalaciones 31.424,69€
de la red de distribucién existente
Base imponible 31.424,69€
IVA 21% 6.599,18€
TOTAL 38.023,87€

Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opcion elegida):

Ul Domicifiar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el

mandato de domiciliacién adjunto. Este documento no se podré considerar vélido si no se adjunta el
mandato de domiciliacién

Ll Realizar un ingreso en cualquiera de los nameros de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente 'y remitir junto
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podréa considerar
vélido si no se adjunta el justificante de pago.

Este presupuesto esta condicionado a la obtencidn de los permisos y autorizaciones necesarios. Seguin
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los
trabajos de modificacion de las instalaciones seran a su cargo.
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crupo IBERDROLA

PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

INFORMACION DE CONTACTO:

Direccion de correo electrénico: acometidas@i-de.es
Teléfono: 900171171

Niameros de cuenta en los que realizar los ingresos:

ENTIDAD BANCARIA IBAN
BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474
BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186
BANKIA - MADRID - 0624 ES40 2038 0624 14 6000079960
KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661
CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - BIZKAIA - 0732 | ES64 2100 0732 21 0200561870

Los datos personales recogidos en su solicitud seran tratados por con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el
interés legitimo de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitacién, su obligacion legal de atenderla y, en su caso, la relacion
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos
personales objeto de tratamiento, asi como solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresion cuando los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, ademas de ejercer el derecho de oposicién y limitacién al tratamiento y de portabilidad de los
datos. Podran ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos n® 61147, 28080 Madrid, adjuntando
copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electronico al Delegado de Proteccion de Datos en la direccidn electronica atencionderechos@i-de.es.
En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamacion ante la Agencia Espariola de Proteccién de Datos. Sus datos
personales no seran comunicados a ningin tercero ajeno a |-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean
requeridos por imperativo legal y seran conservados durante la tramitacién de su solicitud, la vigencia de la relacién contractual que se formalice, en
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la informacién. Asimismo, sus
datos se podran mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable.
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crupo IBERDROLA,
PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

Caracteristicas de la solicitud

Alcance: Modificacion de de instalaciones.

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar

Para la modificacion de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos
clasificados en:

Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacién, reforma o modificacién de instalaciones de la red de
distribucion existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U.:

2. Cambio de conductor.

De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislacion vigente, es
preciso que:
e Se ponga a nuestra disposicién el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a
ejecutar por esta empresa distribuidora

CONDICIONES TECNICAS:

El solicitante sera responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecucion de las
obras que realice. Se evitara la ejecuciéon de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas
existentes, 0 a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo
por razén del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello
significaria. Debera, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD
614/2001 y contactar con |la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina
cualquier responsabilidad (dafios a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no
atender este requerimiento pudieran producirse.

OBSERVACIONES:

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relacién con esta peticién no seran finalizados hasta
la conclusion de este expediente.

OBSERVACIONES TECNICAS:

El cambio de conductor queda condicionado a la optencién de los permisos oficiales y particulares que
puedan ser afectados por los trabajos de cambio de conductor.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

Para la realizacion de estos trabajos, deberan cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de
Distribucion aprobados por la Administracionn competente.

Propuesta econémica de los trabajos a realizar

Cantidad Importe
Modificacién de instalaciones 31.424,69 €
LAMT CARRASQUILLA 31.42469€
Desmontaje Apoyos 2,00UD
Nuevos Apoyos 2,00 UD
Apoyos renovados. 2,00 UD
Desmontaje Linea (Metros) 216,00 M
Nuevos Elementos MP 1,00 UD
Horas de Alquiler de Grupos Electrégenos 1,00 UD
Nueva Linea (Metros) 196,00 M
Trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptaciéon o reforma de instalaciones 31.424,69€
de la red de distribucién existente
Base imponible 31.424,69€
IVA 21% 6.599,18€
TOTAL 38.023,87€

Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opcién elegida):

Olbomicitiar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el

mandato de domiciliacién adjunto. Este documento no se podra considerar vélido si no se adjunta el
mandato de domiciliacién

Ll Realizar un ingreso en cualquiera de los nimeros de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podra considerar
valido si no se adjunta el justificante de pago.

Este presupuesto esta condicionado a la obtencion de los permisos y autorizaciones necesarios. Segln
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los
trabajos de modificacién de las instalaciones seran a su cargo.
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crupe [BERDROLA

PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9038768995 Fecha: 31.08.2020

Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Econémicas:
FECHA: FIRMA: Total: 38.023,87 €

Firmado por: DNI:

Cuenta para domiciliacion del importe indicado en las Condiciones Econdémicas:

BANCO-n®: OFICINA-n°®: DC-n®: CUENTA-n°:

Los datos personales recogidos en su solicitud seran tratados por con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el
interés legitimo de |-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitacion, su obligacion legal de atenderla y, en su caso, la relacion
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos
personales objeto de tratamiento, asi como solicitar la rectificacion de los datos inexacios o, en su caso, solicitar su supresion cuando los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, ademas de ejercer el derecho de oposicion y limitacion al tratamiento y de portabilidad de los
datos. Podran ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos n° 61147, 28080 Madrid, adjuntando
copia de su DN! o Pasaporte o mediante correo electronico al Delegado de Proteccién de Datos en la direccion electronica atencionderechos@i-de.es.
En el caso de que na fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos. Sus datos
personales no seran comunicados a ninguin tercero ajenc a I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean
requeridos por imperativo legal y seran conservados durante la tramitacion de su solicitud, la vigencia de la relacion contractual que se formalice, en
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la informacion. Asimismo, sus
datos se podran mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable.
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ESPECIFICACIONES TECNICO-
| y B ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,
crupo IBERDROLA POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO

El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el disefio de las
instalaciones, la redaccién del proyecto en su caso, tramitacién y legalizacion de las instalaciones, ejecucion
de las mismas y finalizacion de las instalaciones, cesion, recepcion y conexion de las mismas a la red de
distribucién para su puesta en servicio.

1 DISENO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCION DEL PROYECTO

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, con arreglo a lo indicado en la legislacion vigente, ha fijado el punto de
conexidon para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas.

Desde el punto de conexion definido, el Solicitante del nuevo suministro disefiara las instalaciones de
acuerdo a las caracteristicas informadas en el pliego de condiciones de la solicitud, redactara proyecto de
las instalaciones que lo precisen y que sean necesarias para atender al fin que han de servir, teniendo en
cuenta en el disefio de las instalaciones y en su caso en la redaccion del proyecto, cuantas normas,
reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento.

De forma no exhaustiva se enumera a continuacion la normativa a tener en cuenta en la definicion de los
condicionantes técnicos de la instalacion:

1) Reglamentacion Electrotécnica de caracter general:
¢ Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto 842/2002)
¢ Reglamento Electrotécnico de Lineas (Real Decreto 223/2008)
o Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformacion (Real Decreto 337/2014)
2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora
e Instalaciones de distribucion: Todas las instalaciones, deberan ajustarse a los Manuales
Técnicos, Normas de i-DE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio:
htto:/fwww.f2i2.netlleqistacionsequridadindustrial/E specificacionesEmpresasSuministradoras. as
px?regl=RCESCT
http:/fwww.f2i2.netlegislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?regi=RLAT
hittp:/fiwww.f2i2.net/legislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?regli=REBT
y aquellas aprobadas por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas , siendo de
especial relevancia los siguientes:
o MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensién (hasta 30kV) y baja
tension
o MT 2.03.20-VII Normas particulares para instalaciones de alta tension (hasta 30kV) y
baja tension. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio).
e Instalaciones Particulares del Solicitante: Seran de aplicacién los Manuales Técnicos
disponibles en la web de del Ministerio:
hitp//www.f2i2.netflegislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reqi=RCESCT
htto://www.f2i2.net/legislacionsequridadindustrial/E specificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reqi=RLAT
htto:/fmww.£2i2.net/leqislacionsequridadindustrial/E specificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?regi=REBT
y aquellos aprobados por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas, teniendo especial
relevancia los siguientes:
o MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT
o MT 2.80.12 Especificaciones particulares para las instalaciones de enlace
o MT 2.80.10-Vll Normas Particulares para instalaciones de enlace en edificios
destinados principalmente a viviendas. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio)

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento.

4) Normas y disposiciones autondémicas y municipales (normas urbanisticas, medioambientales, etc),
siendo el peticionario responsable de la obtencién de todos los permisos, autorizaciones o licencias
que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con caracter definitivo la permanencia
de las instalaciones.

1600243777047 02-03

0895000001
0 GO O TR



ESPECIFICACIONES TECNICO-
LY B ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,
crupo IBERDROLA POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes colaborara con el Solicitante en la definicion de las instalaciones y en su
caso en la redaccion del proyecto prestando asesoramiento técnico de forma que las instalaciones
finalmente proyectadas estén de acuerdo a las prescripciones técnicas sefialadas.

Para ello, y en el caso especifico de instalaciones con proyecto, el Solicitante enviara una copia del
proyecto a los servicios técnicos de |-DE Redes Eléctricas Inteligentes, los cuales emitiran escrito de
conformidad o de observaciones una vez analizado el mismo. En el caso de existir estas observaciones se
han de incorporar al proyecto final, que ha de contar con la conformidad de |-DE Redes Eléctricas
inteligentes.

Ademas, el Solicitante aportara previo al inicio de las obras y su legalizacion, una copia de los proyectos de
sus instalaciones particulares que ademas estaran de acuerdo al articulo 110 del RD 1955/2000 sobre
“Perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, adoptando, en su caso, las medidas
necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los limites
establecidos en el articulo 104 del citado Real Decreto y, del mismo modo, deberan estableciendo el
conjunto de medidas que minimicen los riesgos derivados de la falta de calidad. Por ello, los equipos
instalados deberan cumplir los limites de emisi6n de perturbaciones indicados en las normas nacionales e
internacionales de compatibilidad electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-EN
50.160 o CEl, y las instalaciones estaran disefiadas para funcionar con la calidad descrita en esas mismas
normas.

2 TRAMITACION Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

El Solicitante gestionara y obtendrd, antes de iniciar la ejecucion de las instalaciones, todas las licencias y
permisos necesarios, asi como cualesquier documentos suficientes en derecho para establecer y garantizar
la permanencia de las instalaciones.
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de
particulares que puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes:
Licencia municipal de obras.
Permisos de ejecucion del area de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.
Permisos de puesta en servicio del area de Industria de la Comunidad Auténoma.
Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vias de ferrocariil, lineas
eléctricas o telecomunicaciones.

s Etc.
Las instalaciones discurriran por dominio pablico. En el caso de instalaciones que vayan a ser cedidas a la
empresa Distribuidora, cuando por razones justificadas, esto no fuese posible, se tendra que disponer
ademds de una servidumbre de paso y permanencia de la instalacion (permisos de ubicacion de apoyos,
vuelo conductores o franja de una anchura de tres metros en toda su longitud, convenientemente delimitada
en el caso de lineas subterraneas). Estas servidumbres deben quedar registradas mediante documento
publico.
De la misma manera, serd necesario que, quien sea su propietario, otorgue mediante documento pablico
servidumbre de uso de caracter permanente a favor de la empresa Distribuidora, mientras se mantenga el
suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento de las instalaciones de distribucion
(centros de trasformacion, centros de seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano
que se protocolizara en la escritura, observando a todos los efectos, en caso de ser necesaria, la
servidumbre de paso de cables de energia eléctrica.
En las instalaciones que requieran proyecto, cuando la tramitacion ante la Administracion sea realizada por
la empresa Distribuidora, el Solicitante aportara ejemplares del proyecto validados para su tramitacién,
figurando como titular I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y como promotor el Solicitante. Una vez autorizado
y aprobado el proyecto se informara al Solicitante para que pueda iniciar la obra.

3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

El Solicitante ejecutara a su cargo las instalaciones disefiadas.
Para ello y en las obras con proyecto, con anterioridad al inicio de la construccion de las instalaciones,
procedera a la designacién de la Empresa Instaladora que ejecutara los trabajos, notificandolo a la empresa
Distribuidora (persona fisica o juridica adjudicataria de la obra, asi como el Técnico Proyectista, y el Director
de Obra; ambos deberan estar convenientemente acreditados).

La Empresa Instaladora se responsabilizara de garantizar el cumplimiento de las especificaciones de Ia
memoria eléctrica y de los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las instalaciones.
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Cuando exista proyecto, la Direccion Facultativa de la obra se responsabilizara de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las
obras.

Se evitara la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas existentes, o a su entorno, y
que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razén del servicio esencial
que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello significaria. No obstante, cuando la
situacion asi lo requiera, el Solicitante debera ponerse en contacto con la empresa Distribuidora para
consensuar la solucién optima. [-DE Redes Eléctricas Inteligentes no serd responsable de los dafios a
personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado con obras no
ejecutadas por personal propio.

Para coordinar correctamente el proceso de ejecucion de las obras vy facilitar y agilizar la recepcion, cesion
de las instalaciones y su puesta en servicio, las obras podran ser supervisadas por personal técnico de la
empresa Distribuidora, 0 empresa por ésta designada, aplicando en cada caso los medios de coordinacion
de actividades que se establezcan para poder acceder a la misma.

Para poder realizar dicha supervisién, la Direccion Facultativa cuando exista proyecto o la Empresa
Instaladora cuando no lo haya, avisara al personal de |-DE Redes Eléctricas Inteligentes con antelacion
suficiente del comienzo de las obras asi como del proceso de ejecucién de los trabajos, en los hitos que
empresa Distribuidora considere oportunos y en cualquier caso siempre que se trate de las siguientes
actividades:
e Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentacién de apoyos, puesta a tierra, tensado de
conductores.
e Redes Subterraneas: apertura de zanjas, colocacion de tubos y arquetas, tendido de cable,
ejecucion de empalmes y verificacion de cables.
e Centros de Transformacion: mediciones de tierras y tensiones de paso y contacto.
Los materiales a emplear seran nuevos y responderan a la Norma |-DE Redes Eléctricas Inteligentes
correspondiente, siendo de fabricantes homologados por la empresa Distribuidora.

4 FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES, CESION, RECEPCION Y CONEXION DE LAS MISMAS

Finalizadas las instalaciones, el Solicitante procedera a comunicar esta circunstancia a |-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, que procedera en su caso, con la revision final previa a la puesta en servicio.

A la finalizacién de los trabajos se debera aportar, entre otros, la siguiente documentacion cuando aplique:

1. Documentacién de finalizacion de los trabajos de la empresa instaladora

2. Documentacion de tramitacién y legalizacién de las instalaciones, segin lo indicado en el punto
anterior: licencias, permisos ambientales, de puesta en servicio de la instalacion, permisos de
particulares y organismos oficiales afectados, etc.

3. Documentacion técnica de la instalacion y verificaciones y ensayos hechos a la misma:

e Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el instalador y el Director de Obra (en
aquellos casos donde haya proyecto), con detalle de los restantes servicios. A ser posible
también en formato digital, Microstation o Autocad, a escala 1: 500 para redes subterraneas y
escala H 1:2.000 y V 1:500 para redes aéreas.

e Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo.

Certificado de Verificaciones y Ensayos: para lineas subterrdneas. Se presentara certificado de
ensayos segin MT 2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para lineas aéreas se presentara el
certificado de mediciones de puestas a tierra y tensiones de paso y contacto.

e Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el centro de transformacion, de
resistencia mecanica del forjado y del aislamiento térmico y de cumplimiento de la normativa
autonémica y municipal sobre aislamiento acustico.

¢ Hoja de Instalaciones de Enlace.

e Memoria Técnica de Disefio

e Cuando exista proyecto, certificados finales de direccion de obra de instalaciones particulares y
de distribucién, debidamente diligenciados por el Colegio Oficial correspondiente (o bien
acompanados de la declaracion, como titulado competente, para la actuacion en un reglamento

1600243777047 02-03

0897000001
A R RO R LR



ESPECIFICACIONES TECNICO-
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de seguridad industrial), en el que se incluirdn las modificaciones que durante la ejecucion de
los trabajos se hayan realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado.

e En los casos de lineas de AT Sera necesario disponer de la documentacion técnica para la
puesta en servicio definida en la ITC-RAT 22 Documentacién y Puesta en servicio de las
Instalaciones de Alta Tension y en la ITC-LAT 04 Documentacién y puesta en servicio de las
lineas de alta tension.

Respecto a las instalaciones particulares, indicarles que éstas deberan a su vez haber sido ejecutadas por
un instalador autorizado. Con antelacion suficiente, se comunicara por su parte su finalizacion y se facilitara
a la empresa Distribuidora el acta de Puesta en Marcha y/o Certificado de instalacion Eléctrica.

4.1 Cesion de instalaciones:

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribucién, se emitira por parte de la
empresa Distribuidora el documento de cesién correspondiente, en el que constara un plazo de un afo de
garantia para la obra vista y tres afios de garantia para la obra oculta. El periodo de garantia contara a partir
de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparacion y/o
sustitucion de cuantos defectos constructivos se detecten, con las condiciones que se indiquen en el
documento de cesion, y responsabilizandose de las reclamaciones derivadas de su actuacion.

En la aceptacion de las instalaciones realizadas, la transmision se entendera libre de cargas y gravdmenes.
Caso de rechazarse las instalaciones, indicandose los motivos, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes no se
vera obligada a efectuar suministro alguno a través de ellas.

La recepcion de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las posibles garantias ni exencién de
cualquier responsabilidad que pueda derivarse de los dafios producidos durante la ejecucion.

La instalacion ejecutada que debera ser cedida estaré sujeta al Impuesto sobre el Valor Afiadido debiendo
cumplirse con todas las obligaciones fiscales dimanantes de este hecho.

4.2 Conexion de instalaciones.

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, a instancias del Solicitante, y de acuerdo con la empresa instaladora,
programaréa la ejecucion de la conexion y puesta en servicio, obteniendo en los casos que se precise la
pertinente acta de puesta en marcha. Para los casos en los que se requieran descargos de instalaciones en
servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales pertinentes, la solicitud de
puesta en servicio se debera realizar con un plazo minimo de 20 dias.

Una vez puesta en servicio la instalacion por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podra
proceder a la contratacion del suministro de energia eléctrica con empresa Comercializadora.
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PAGO DE DICHOS TRABAJOS DE
REFUERZO DE LA LAMT
“CARRASQUILLA”



4/5/22, 10:20 Comunicados - Detalle
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FOTOS DEL REPLANTEO DE LA LAMT
“CARRASQUILLA”





















Un saludo.

El lun, 26 jun 2023 a las 13:53, Manolo Martinez (<mmartinez@cbingenieria.net>) escribié:



RV: REFORMA LAMT CARRASQUILLA - SUS 11 CIEZA 52

De Manolo Martinez <mmartinez@cbingenieria.net>
Destinatarioc ‘CERTAIN, S.L.' <certain@certain.es>

Cec ‘Julidn Plaza (CMMP Arq.)' <jplaza@cmmp.es>
Fecha 2023-06-26 18:23

Buenas tardes,

Os reenvid el correo de politec en relacién a la linea de la Carrasquilla.

Al final el replanteo es el miércoles y nos indica que no ve ningtin problema en la posicién y rasante del apoyo.

Un saludo

Manuel A. Martinez Bernal

C|B

ingenaa y Consubiona
La infc i ida en esle je y/o archivo(s) adj enviada desde C&B INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L., es confidencial/privilagiada y esté destinada a ser lelda sélo por la(s) persona(s) 2 la(s) qua va dirigida. Le recordamos
que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de C&8 INGENIERIAY CONSULTORIA, S.L. y que siempre y cuando se fos igidos por la iva, usted podré ejercer sus derechos de acceso,

rectificacién, limitacién de tratamiento, supresién, portabilidad y oposicién/revocacién, en los términos gue establace la normativa vigente en materia de proteccién de datos, dirigiendo su peticidn a fa direccidn postal G/ SIERRA MADRONA, N°
28, (BUZON 737) 30163 - EL ESPARRAGAL, MURCIA o bien a través de correo electrénico ADMINISTRACION i CBINGENIERIANET

Si usted lee este je y no es e desti io sefalado, 8l

o el agente de entregar el mensaje al destinatario, ¢ ha recibido esta comunicacién por eirer, le informamos que esté tolalmente prohibida, y puede ser ilegal,

dit " °

p i6n de esta yle que nos lo notifique inmediataments y nos devuelva el mensaje original a la direccién arriba mencionada. Graclas

De: Diego Romero Gonzélez [mailto:diegoromero@politec.org]
Enviado el: lunes, 26 de junio de 2023 14:11

Para: Manolo Martinez

Asunto: Re: REFORMA LAMT CARRASQUILLA - SUS 11 CIEZA

Buenos dias Manuel,

Me acaba de llamar el técnico de ADIF y me ha pasado el replanteo para el miércoles 28 de junio a las 9:30.

Con respecto a la cota no hay problema. Donde esté ubicada la estaca, cuando realicé la topografia en 2021 la cota era de 216,69 metros, por lo que la acera se
quedard mas o0 menos a ¢sa cota.



PLANO DEL TRAZADO DE LA L.A.M.T.
“CARRASQUILLA”.
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SOLICITUD REALIZADA A ADIF PARA EL
TRAZADO DE LA ACOMETIDA EXTERIOR



D odif D adif

AUTORIZACION DE ACTUACIONES EN ZONA DE AFECCIGN FERROVIARIA

SOLICITANTE

Identificacion:
Nombre y apellidos: ANGEL JOAQUIN PALLARES CASTELLO
NIF: 43821370E

Actuando en calidad, o en representacion, de Titular Contratista [
Datos de contacto
Domicilio de notificaciones: AV. DE LOS PINOS 7
(6digo Postal: 30008 Municipio: MURCIA Provincia: MURCIA

Teléfono/-s: 963510722
Correo/-s electronico/-s: tramitacionesmurcia@iberdrola.es ; certain@certain.es

ACTUACION SOLICITADA
Descripcion:

Se pretende llevar a cabo el PROYECTO DE ACOMETIDA EXTERIOR PARA SUMINISTRO A LA
URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION UNICA DEL SECTOR S.U.S-11 "FERIAL" DE CIEZA,
cuya linea eléctrica presenta cruzamiento aéreo con la via férrea "Chinchilla-Cartagena",

aproximadamente a la altura del P.K. 411+400, tal como describe la separata adjunta, por lo que se solicita
autorizacion para la realizacion de los trabajos que se pretenden.

Ubicacign ©: Ref. Catastral 30019A031001360000TW. Punto de cruce: (ETRS89-UTM-30N: 639392,4234306)
Término municipal; CIEZA Provincia: MURCIA

Titular de la obra, instalacién o actuacion a autorizar
Nombre y apellidos/Razén social: +DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.

NIF: A-95.075.578  Teléfono: 963510722 (prreo electrénico: tramitacionesmurcia@iberdrola.es

Representante
Nombre y apellidos: ANGEL JOAQUIN PALLARES CASTELLO NIF: 43821370E

Contratista
Nombre y ape”idoisazén social: INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL, S.A.
NIF: A-30.051.130 Teléfono: ©17 379 820 (grreo electrdnico: eabellan@brocaisa.es

Representante
Nombre y apellidos: EMILIO ABELLAN PALAZON NIF: 34.810.082-L

Firma y fecha:

Firmado digitalmente por Angel
Joaquin Pallares Castello

DN: en=Angel Joaquin Pallares
Castallo, ou=Users

Fecha: 2023.08.06 19:42:21
0200

@ Direccién postal, coordenadas UTM, referencia catastral, nimero de parcela y poligono, o informacién

similar que permita ubicar exactamente |a obra, instalacién o actividad a autorizar.

GERENCIA DE AREA DE ZONAS DE AFECCION
E-mail autorizacioneszonadeafeccion(@adif.es
U Agustin de Foxd, 46-48 — Edificio Comercial
28036 Madrid
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DOCUMENTACION A APORTAR

Documentacion comiin a todos los expedientes
- Fotocopia del DNI/NIF del peticionario y/o representante.

- Acreditacion de las representaciones en que se actia.
- Justificacion de titularidad de la parcela o instalacién afectada o autorizacion de su titular.

- Acreditacion de la clasificacion del suelo emitida por el Ayuntamiento correspondiente (urbano,
urbanizable, etc...).

- Planimetria de la zona, en planta y seccion transversal, georreferenciada (ETRS89/UTM) a dos puntos fijos
de las instalaciones ferroviarias (como postes de catenaria, arquetas, etc...) en formato PDF y DWG.

- Separata especifica de las afecciones que suponga la actuacion en la infraestructura o circulacion
ferroviarias, con la descripcion de las actuaciones a realizar y de los medios empleados.

- En caso de que el solicitante NO sea sociedad de capital, si procede, justificacién de que la ocupacion del
dominio publico ferroviario no supone utilidad econdmica para el concesionario, persona autorizada o
adjudicatario o de que, aun existiendo dicha utilidad, la utilizacion o aprovechamiento comporte
condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

Documentacién Especifica que deberd aportarse en los supuestos que se sefialan a
continuacion:

CIERRES, CERRAMIENTOS, VALLADOS

En estos supuestos no serd necesario aportar planos en formato DWG, serd suficiente plano de alzado y
planta en PDF.

Sera suficiente con aportar una Memoria en la que se incluyan los materiales del vallado, las
dimensiones y la forma de construccion.

TALA, DESBROCES

En estos supuestos no sera necesario aportar planos en formato DWG.
Serd suficiente con aportar una Memoria en la que se indique Ia forma de ejecucién de los trabajos.

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS (ELECTRICAS, GASISTICAS E HIDROCARBUROS)

Deberd aportarse Autorizacion Administrativa Previa, Autorizacion Administrativa de Construccidn y
Declaracion en concreto de Utilidad Pdblica.

PASOS SUPERIORES E INFERIORES

Para la construccion de nuevos pasos superiores e inferiores se aportard un estudio previo de seguridad,
elaborado por un técnico competente, sobre la afeccion de la actuacion a autorizar en los subsistemas
del sistema ferroviario.

Asi mismo, se deberd aportar la documentacion necesaria para proceder a la Comunicacion previa a la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, prevista en los articulos 109 y siguientes del Real Decreto
92912020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias.

Sin perjuicio de que a la vista de la documentacion técnica que de soporte al proyecto de las obras o de la
actividad a realizar, se establezca por parte de esta Entidad, la documentacion adicional que se estime
necesaria para garantizar la correcta implementacién de los trabajos o de las actividades objeto de
autorizacion.

GERENCIA DE AREA DE ZONAS DE AFECCION
E-mail autorizacioneszonadeafeccion@adif.es
U Agustin de Foxd, 46-48 - Edificio Comercial
28036 Madrid



D odif D adif

NOTAS INFORMATIVAS

o las solicitudes deberan presentarse con una antelacién minima de 1 mes a la fecha prevista para el
inicio de las obras o la realizacion de la actividad que es objeto de la autorizacion.

e Toda la documentacién, asi como los escritos presentados en el seno del procedimiento, deberd
remitirse en castellano (articulo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comuin de las Administraciones Piblicas).

o Presentada la oportuna solicitud y aportada toda la documentacién exigible se iniciard el
expediente, emitiéndose resolucién otorgando o denegando la autorizacion en el plazo de 3 meses.

o Notificada la resolucién de autorizacion, en un plazo de 6 meses deberd firmarse el Acta de
Conformidad al Replanteo de las Obras, iniciando estas en un plazo de 3 meses desde su firma.

o la tramitacion de este procedimiento implica la aplicacion de la tasa prevista en el Decreto
140/1960, asi como la constitucion de determinadas garantias.

o laocupacién del dominio puiblico estard sujeta al pago de la tasa prevista en el articulo 93 de la Ley

38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario o norma que a sustituya durante la vigencia
de la autorizacién o concesién. En su caso, la cuota tributaria serd la resultante de aplicar la tarifa
por mes o fraccién de mes por cada metro cuadrado de superficie ocupada, o por cada metro lineal
cuando el ancho sea inferior al metro, sobre medicién efectuada por los servicios técnicos de esta
entidad y segin la modalidad de utilizacién o aprovechamiento. La tasa se liquidard por afios
naturales durante toda la vigencia de la concesién salvo los devengos por periodos inferiores al aiio,
que lo seran por esa fraccion.
Si la superficie ocupada pudiera calificarse bajo mds de una modalidad de utilizacién o
aprovechamiento del dominio publico se aplicard un tnico tipo de gravamen al sumatorio de las
bases imponibles de todas las modalidades, que serd la tarifa de la modalidad de utilizacién o
aprovechamiento con mayor base imponible, y si las bases imponibles son iguales se aplicard la
tarifa menor de las modalidades aplicables.

PROTECCION DE DATOS

Llos datos personales, de conformidad con el Reglamento General de Proteccién de Datos-RGPD (UE 2016/679) y Ia
Ley Orgénica 3/2018 de Proteccidn de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales seran tratados por Entidad
Piblica Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias / Adif Alta Velocidad con l1a finalidad de “Gestién
patrimonial” y en concreto para Gestion de las autorizaciones solicitadas a ADIF / ADIF AV.

La base juridica que legitima el tratamiento es RGPD: 6.1.b), RGPD: 6.1c). Los datos se conservardn como minimo
durante 6 afios. Asimismo, se podran conservar durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Sera de aplicacién lo dispuesto en la normativa de archivos y documentacién.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirios, oponerse al tratamiento y solicitar su limitacién dirigiendo su
peticién a ADIF/ ADIF AV. Direccién postal: Avenida Pio XIi, 97 bis, 28036 (Madrid), acompaiiando fotocopia de su DNI
o pasaporte. Asimismo, puede contactar con nuestro Delegado de Proteccidn de Datos, si desea aclarar algin aspecto
relacionado con el tratamiento de sus datos, a través de la cuenta de correo electrénico: dpd.adif@adif.es o por
correo postal en Avenida Pio XIl, 97 bis, 28036 (Madrid). El receptor declara conocer y atenerse a lo dispuesto
anteriormente y en la normativa vigente en cada momento.

M4s informacidn en el apartado de Transparencia y Proteccién de datos de Entidad ptiblica empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias o de la Entidad publica empresarial Adif Alta Velocidad:

https://www.adif.es/sobre-adif/transparencia/proteccion-de-
datos?p | _back url=%2Fsearch%3Fq%3Dproteccion%2Bde%2Bdatos.

https:/lwww.adifaltavelocidad.es/sobre-adif-av/transparencia/proteccion-de-
datos?p | back url=%2Fsearch%3Fq%3Dproteccion%2Bde%2Bdatos

GERENCIA DE AREA DE Z0NAS DE AFECCION
E-mail autorizacioneszonadeafeccion(@adif.es
(U Agustin de Foxd, 46-48 - Edificio Comercial
28036 Madrid
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